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Meriski 77 Kuressaare-Saare tee
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LK pdhja paigaldada reservtorud 2x(450N, D50), Kaabel MPL420957 (AXPK 4G120, L=132 / 34801.008.0637

L=2 / 4m tarbija kaablite tarbeks. (@] O ——

77 Kuressaare-Sire tee kaitsevoondis km-1 9,49 286011 JK68887 - LK226692. \ A1\ \% Mandjala kergtee T7
43301-001:0502 o o o . : ~ Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus: 7
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- 1250N D110 L=25 m, teega ristumisel kinnine paigaldus
) 11, \- 750N D110 L=107 m, 1,0m siigavusel.

3 T 1= Ristumine 77 Kuressaare-Saire teega 9,49 km-1.
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Paigaldada jaotuskilp JK68887.
77 Kuressaare-Sadre tee

kaitsevoondisse 9,38 km-1.

Kinnine paigaldus (vt ristldige 2)
- 1250N D110, L=21m

- Kinnine paigaldus (vt ristldige 1)A

- 1250N D110, L=25m

Ristumine 77 Kuressaare-S#ire tee’km—] 9\,49\
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Ettevaatust! Py - 280 Q |
Telia, 35 kV elektrikaabeli ja y P s . . .
kanalisatsioonitrass. = § -% Kaabel 60777 (AXPK 4G120, L=24 / 30m), Ldokese AJ F3 - JK68887. A
- Kaabel MPL430761 (AXPK 4G120, L=24 / 30m), JK68887 - 45340JK.
Kaablid kogu pikkuses kaitsetorus: -~
- 2x(1250N D110) L=21m, kinnine paigaldus " 0278 °277
- 2x(450N D110) L=3 m, 0,70m siigavusel. S ¥ = Olemasolev Lookese AJ F3 maakaabel (60777)
& 16igata katki ja tihendada uude JK-sse.
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Kaevise laius sdltub kaevamisviisist ja pinnasest
Tagasitaitmisel panna siigavamale peenem pinnas
Taitmisel pinnas tihendada
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4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse vdi kivisesse pinnasess

5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga

6. Paigaldatava kaabli paigalduskdrgus ristumistel tapsustada ristuvate

kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli
7. Kaevamistood kommunikatsioonide kaitsetsoonis {2m) teostada kasitsi
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude ofsad sulgleda otsakorgiga
9. Kui kaablitrass tuleb rajada paesesse pinnasesse lockhaamri abil, siis on lubafug
paigaldusiigavus min 0,5m maapinnast.
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