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HK2149Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda Projekteeritud sokliga pinnases harukilp HK2149

Harukilbi tagakülje tsentri koordinaadid ca:
X = 6471663.4709     Y = 641369.8943
Rajada maandus
Komplekteerida vastavalt üldelektriskeemile
Paigaldada kilbimärketulp

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228157, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+986+3m, AJ15661 - HK2149
Kaitsetorus 750/1250N

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228159, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+883+4m, HK2149 - AJ15662
Kaitsetorus 750/1250N
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Ettevaatust ristumine drenaažitrassiga

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228158, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+21+12m, HK2149 - M11
Kaitsetorus 750N

Ettevaatust ristumine ja töö kaitsevööndis
sidetrass

Ristumine sissesõiduteega
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=8m
Ristumisel min 1,0m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=241m
Kulgemisel min 1,5m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Paigaldusügavus kraavis min 1,0m kraavi põhjast
vastavalt truubi põhja kõrgusele kogu kraavi ulatuses
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Ristumine 22110 Ulila-Võllinge tee
maanteega 2.28 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=15m
Ristumisel min 1,5m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2
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Töö nimetus:

Elektrilevi OÜ

Joonise nimetus:

e-mail: ivo@ovipro.ee
5676 1280

Aadress:

Ivo Rohula 56761280

Kuupäev:

11445550

Asendiplaani osa

Töö nr: E24-5

M1:500
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06.03.2025Ringtee 63A Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Siim Holtsmann

Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 2. etapp Ulila alevikus.
Ulila alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960

Kontrollija:
Projekteerija:

Telefon:
Reg nr: Joonise nr:

Mõõtkava:

Tellija:

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

                                        Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Projekteeritud 20 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Paigaldus kinnisel meetodil

                                        Projekteeritud jaotuskilp
                                        Projekteeritud liitumiskilp

                                        Projekteeritud komplektalajaam

                                        Projekteeritud jätkumuhv

                                        Projekteeritud mast, tugi, tõmmits

                                        Katastriüksuse piir

                                        Projekteeritud maanduskontuur
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                                            Projekteeritud keskpinge harukilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)
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