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TõnuRistumine sidetrassiga!

LK232309 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases. 
3x6A. Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4.
Tagaküjega maantee poole. 9,16
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Ristumine  maanteega teostada kinnisel 
meetodil. Kaitsetorus  PVC110/1250N L=25m  
Ristumisel paigaldus sügavus vähemalt 1,5 m

Olemasolev LK172799 liitumiskilp
(haruklemmidega)

Olemasolev AXPK4x120 maakaabel

 Kaitsetorus 450N/110mm/34m 
LK172799-LK2323091 kaabel (MPL432740)
Proj. AXPK4G120 maakaabel (59/65m)

 Kaitsetorus 1250N/110mm/25m 
Tihendada ja siluda pinnastee äär

 21.30

Vana kiviaed

      11,75 km
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KAABEL 

700

KAABLI PAIGALDUS 
KAITSETORUGA KAEVIKUS

(paene pinnas 500)

Ristumisel teega
1000
(paene pinnas 700)

Jurna
Saue-Putla küla Saaremaa vald, Saare maakond
LC2424, 481382,  EPP-914646-1

paigaldatav kaablikaitsetoru
proj. liitumiskilp 
proj. 0,4 kV maakaabel
TINGMÄRGID

olemasolev 0,4 kV maakaabel
olemasolev sidetrass

kaitsetoru paigaldus kinniselt

- - - - - - - -

PEN

Maandusklamber

Potentsiaali- 
tasandusring

ca 1 m

min.0,3m 

KILBI PAIGALDUS 

olemasolev liitumiskilp

25m puurimist (trass)

ca
.2

,7
m

kaitsetoru D110 1250N

Asfalt
8,09m
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