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Kinnistu piir

Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110, 1250N

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110, 450N

Projekteeritud liitumiskilp

Puurimiskaevik

Olemasolev puidust õhuliinimast

Olemasolev 10 kV maakaabelliin

Olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail: marit.sild@enersense.com

Reg nr:

Töövõtja:

1:1000(A3)

Marit Sild

tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10084G.
Märkus: 

11445550

aprill 2022

5885 7211

80042
Pärnu
Energia tn. 4

Telefon:
001

Asendiplaan

Projekteerija:
Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond. 
Juagumäe kinnistu elektrivarustuse tööprojekt.

LR5093

Enefit Connect OÜ

30301:001:1117

Keldrimaa

30301:001:1156

3030026 Pritsu-Palu tee L2

30301:001:0199

Mõnu

30301:001:0238

Audru metskond 35

30301:001:0108

Juagumäe

30301:001:0985

Metsaserva

30301:001:1039

Metsäiäre

30301:001:1071

Metsatuka

30301:001:1121

Nurga

30301:001:1169

3030026 Pritsu-Palu tee L1
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Audru metskond 35

D110, 1250N, L=39m, h= min. -1,0m.

Kinnine läbindamine, kaitsetorus 

D110, 1250N, L=49m, h= min. -1,0m.

Kinnine läbindamine, kaitsetorus 

D110, 1250N, L=27m, h= min. -1,0m.

Kinnine läbindamine, kaitsetorus 

D110, 1250N, L=15m, h= min. -1,0m.

Kinnine läbindamine, kaitsetorus 

- mujal D110, 450N, L=83m, h= min. -0,5m.

- kinnisel läbindamisel D110, 1250N, L=130m, h= min. -1,0m 

 Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus: 

4G120mm², L=213/225m). Mast M7 - LK219651.

Projekteeritud maakaabel tähistusega MPL406013 (AXPK 

poole. Paigaldada tähistustulp.

seljaga Audru metskond 35 kinnistu 

450N, L=2/4m). Kilp paigaldada 

Tarbija kaabli kaitsetoru (D50, 

liitumiskilp LK219651.

Projekteeritud ühekohaline 

taastada haljastus. S= ca. 90m².

pinnase tagasitäitel tihendada ning 

maakaabli ning puurimiskaevikute 

Lahtisel kaevemeetodil paigaldatud 


