
 Ø200 pl

 Ø200 pl45.98
45.56-45.54

 Ø400 pl45.81
44.80-44.78

 Ø400 pl45.78
45.33-44.80

 Ø800 pl45.90
44.27-44.24

 Ø400 pl45.70
44.66-44.58

 Ø400 pl46.32
45.70-45.69

Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel KPL228330 3x240+35 

L=366 / 376 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele (L=28m), 

kinnisel meetodil 11245 Kiisa-Kohila tee 0,03-0,29 km lõigus A-B D160, 
1250N (L=339m), vaata ristmevälja joonist 003/2!

Taastada asfalt ja tänavakivi, 
orienteeruv maht S=10m2.

AJ Metsaankru

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast. 
Paigaldus 2.5m sügavusele.

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast. 
Paigaldus 2.5m sügavusele.

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast. 
Paigaldus 2.5m sügavusele.

A

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus 
ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus 
ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus 
ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus 
ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Taastada kraav olemasolevasse olukorda!

Paigaldus kinniselt lõigus A-AJ Metsaanrku D160, 1250N (L=50m).
Vaata ristmevälja joonist 003/1!
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