Demonteerida AS-50 6huliin mastidelt 27 kuni 49.
Demonteerida KP mastid ning toed alates mast M27
(k.a) kuni mast 49 (v.a)
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Mastilt 27 demonteerida luliti "13 Jéeranna LP".
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10kV 6huliini ja mastide demonteermine

6. Puudest ligemal kui 2m vai teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetdod teostada kasitsi.
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