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Puude võra kärpida
3,5 m kõrguselt
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Olemasolev maakaabel kaitsta
poolitatud kaitsetoruga D110, L=6m
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Paigaldada kaablitoru D160 1250N
kinnisel meetodil, L=42m

Asendada olemasolev maakaabel
AHXAMK-W 3x70+35Cu uuel asukohal

jätkumuhvida vahelisel lõigul, Ltrass=68m

Maakaabel paigaldada teemaal min
1m sügavusel ja kaitsta kaitsetoruga
D110 750N, L=22m
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