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Ehitada korduvmaandus.

M25 ‐ proj LK229139
‐ AXPK4G50; kaabli nr: MPL427019
- LTRASS=27m; LKAABEL=40m;
-Kaitsetoru D110 450N.
- LTRASS=27m; LKAABEL=30m.

Ettevaatust, kaev!

Kooli tn 20 kinnistule paigaldada uus 1‐kohaline 
liitumiskilp LK229139 teenindusküljega lääne 
suunas. Kilpi ehitada reservtoru D75 (450 N) 
ulatusega 2 m kilbi seinast. Kõrgusmärk 33,97.

Taastada murukate
S=28 m²

25

Ettevaatust, võrkaed! 
Vajadusel taastada.

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 
470023 ja Peipsiääre Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
2. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel 
meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240425G2 (Enersense AS, 29.04.2024).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97. 

marleen.kartau@enersense.com
5834 6146

Marleen Kartau
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LC1405
Lootuse tn 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

21.05.2024

Siim Holtsmann

Kooli tn 20 elektriliitumine madalpingel, Nina küla, 
Peipsiääre vald.

Kinnistu piir
Proj. 0,4 kV maakaabel
Proj. kaitsetoru
Proj. liitumiskilp
Proj. maanduspaigaldis

TINGMÄRGID
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MAAKAABLI PAIGALDUS 
 HALJASALA ALLA 

0,
1m

0,
7m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 450N

0,
3m

Tagasitäide

Kasvupinnas, 
maksimaalne osakeste 
suurus 20mm

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

muru (külvinorm 
20..30 g/m2)

Ehitusliiv

Elektrilevi OÜ
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