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PROJEKTEERITAV 10 kV KAABELLIIN, PIKIPROFIIL

Töö nr. 25-06

MÄRKUSED:
1. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Töö alusena on kasutatud GEORAM OÜ topo-geodeetilist alusplaani (töö nr.  283/19-25, 22.04.2025 a.).
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MÄRKUSED: AS PÄRNU VESI (veetrass)
1. Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus ja kooskõlastusnõue. Ristumisel olemasoleva 

 tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või kooskõlastamisel
    ei nõuta teisiti.
 Rööbiti kulgemisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:
  1,0 m - Veetoru ja kanalisatsioon

Ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:
 0,3 m - Veetoru ja kanalisatsioon
2. Murukatete ja teede taastamine:
   Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed, kraavid ja muud rajatised tuleb taastada  vastavalt nende endisele olukorrale. Kaablikaevise täitmisel

 tihendada pinnast.
3. Suundpuurimisel veetorustiku kaitseks rakendatavad ohutusmeetmed ja tööde läbiviimise metoodika tuleb kooskõlastada AS PÄRNU VESI 

 piirkonnajuhiga (kontakt täpsustada).
4. AS PÄRNU VESI teavitatakse vähemalt 5 päeva enne tööde algust ja ettevõtte esindaja

 ettenäitamise järgi tähistakse veetorustik ja sinna juurdekuulub koha peal..
7. Tööde sooritamiseks kaitsevööndis väljastab Eleringi esindaja gaasitorustiku kaitsevööndis töötamise kirjaliku loa.
8. Tööde ettevalmistamisel ja teostamisel arvestada Sindi linna kaevatööde eeskirja, 15.04.2010 a. määrus 4.
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AutoCAD SHX Text
postkast

AutoCAD SHX Text
12.51

AutoCAD SHX Text
 12.45

AutoCAD SHX Text
 12.41

AutoCAD SHX Text
 12.52

AutoCAD SHX Text
 12.41

AutoCAD SHX Text
 12.39

AutoCAD SHX Text
 12.48

AutoCAD SHX Text
 12.63

AutoCAD SHX Text
 12.18

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
 11.98

AutoCAD SHX Text
 12.49

AutoCAD SHX Text
 12.32

AutoCAD SHX Text
 12.43

AutoCAD SHX Text
 12.10

AutoCAD SHX Text
 12.36

AutoCAD SHX Text
 12.38

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
Kill

AutoCAD SHX Text
12.75

AutoCAD SHX Text
12.75

AutoCAD SHX Text
12.76

AutoCAD SHX Text
12.72

AutoCAD SHX Text
12.74

AutoCAD SHX Text
12.66

AutoCAD SHX Text
12.71

AutoCAD SHX Text
12.70

AutoCAD SHX Text
12.66

AutoCAD SHX Text
12.70

AutoCAD SHX Text
12.66

AutoCAD SHX Text
12.76

AutoCAD SHX Text
12.73

AutoCAD SHX Text
12.62

AutoCAD SHX Text
12.60

AutoCAD SHX Text
12.68

AutoCAD SHX Text
12.61

AutoCAD SHX Text
12.69

AutoCAD SHX Text
12.71

AutoCAD SHX Text
12.72

AutoCAD SHX Text
12.74

AutoCAD SHX Text
12.63

AutoCAD SHX Text
12.58

AutoCAD SHX Text
12.68

AutoCAD SHX Text
12.66

AutoCAD SHX Text
12.68

AutoCAD SHX Text
12.66

AutoCAD SHX Text
12.69

AutoCAD SHX Text
12.65

AutoCAD SHX Text
12.67

AutoCAD SHX Text
12.63

AutoCAD SHX Text
12.53

AutoCAD SHX Text
12.54

AutoCAD SHX Text
12.59

AutoCAD SHX Text
12.51

AutoCAD SHX Text
12.61

AutoCAD SHX Text
12.52

AutoCAD SHX Text
12.57

AutoCAD SHX Text
 12.34

AutoCAD SHX Text
Kill

AutoCAD SHX Text
 12.38

AutoCAD SHX Text
 12.49

AutoCAD SHX Text
 12.47

AutoCAD SHX Text
 12.63

AutoCAD SHX Text
 12.37

AutoCAD SHX Text
 12.52

AutoCAD SHX Text
 11.68

AutoCAD SHX Text
 12.62

AutoCAD SHX Text
 11.69

AutoCAD SHX Text
 12.10

AutoCAD SHX Text
 12.23

AutoCAD SHX Text
 11.69

AutoCAD SHX Text
 12.59

AutoCAD SHX Text
 12.34

AutoCAD SHX Text
 11.66

AutoCAD SHX Text
 11.70

AutoCAD SHX Text
 11.69

AutoCAD SHX Text
 12.57

AutoCAD SHX Text
 11.64

AutoCAD SHX Text
 11.61

AutoCAD SHX Text
 12.46

AutoCAD SHX Text
 12.35

AutoCAD SHX Text
 12.52

AutoCAD SHX Text
 11.55

AutoCAD SHX Text
 11.57

AutoCAD SHX Text
 11.65

AutoCAD SHX Text
 11.65

AutoCAD SHX Text
 12.59

AutoCAD SHX Text
 11.66

AutoCAD SHX Text
 11.61

AutoCAD SHX Text
 12.60

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
 12.56

AutoCAD SHX Text
 12.69

AutoCAD SHX Text
Koolimaja tee

AutoCAD SHX Text
11.37

AutoCAD SHX Text
%%C315 PL

AutoCAD SHX Text
11.60

AutoCAD SHX Text
%%C315 PL

AutoCAD SHX Text
73001:001:1451

AutoCAD SHX Text
Koolimaja tee


	Sheets and Views
	Profiil Pärnu Vesi


