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Projekteeritud Liitumiskilp
LK236478.
Liitumiskilbile ehitada alla
kupits, tõstes kilpi
maapinnast ~25cm
(üleujutuse oht)

Maakaabel AXPK 4x50
NR: MPL440059
Trass =6m
L=10m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=6m

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
L=2m
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Tööprojekt

59171680

0,4kV Elektrivõrgu  asendiplaan

Jõevere elektrivarustus, Sooblase küla, Valga vald, Valga maakond

Karl-Magnus Rebane
Karl-Magnus Rebane

Elektrilevi OÜ

Kinnistu piir
TINGMÄRGID

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud kaitsetoru 750N

Projekteeritud MP kaabel

Projekteeritud kaitsetoru 450N

Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 492267
2. AJ Kalmi:(Valga) F1 jaotuskilbis JK63313 paigaldada uus vinnaklüliti,

millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele
LC3782-1 ja LC3782-2

3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest

eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide
kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Projekteeritud maakaabel ristub maapealsete küttetrassidega, sellega

seonduvalt paigaldada maakaabel kinnisel meetodil!
8. Liitumiskilbi ümber paikneb puid, vajadusel võib eemaldada!

Kinnistuomanikuga sellel teemal räägitud.

Olemasolev MP maakaabel


