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90101:001:1267
17101 Roela-Rahkla tee

90004:002:0092
Tartu mnt 11

90004:002:0114
Tartu mnt 9

90004:002:0780
Tartu mnt 11a

90004:002:1100
17101 Roela-Rahkla tee

90004:002:0115
21 Rakvere-Luige tee
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1W1
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1

Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=25 m

Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=14 m

min h=-1,5m

AJ13039 F13 -> LK229098
AXPK 4G240, MPL426929, L=5+65+3 m
Kaitsetoru PVC 110 750 N, L=26 m
Paigaldussügavus Hmin=1 m

LK229098, avanemine parkla poole, rajada pot. ring
Tarbijale toru PVC Ø110, L=4 m
Kilbi 0.00=96.40
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6561300.82; Y=647842.43

AJ13039
Asendada ol. olev trafo 400 kVA

21(10.5)/0.41 kV, Un=10,5 kV

KM 2,2

Ettevaatust! Ristumised
sidetrassidega.

 9
5.

63 9
5.

85  9
5.

64

 9
5.

55

 95.56

 95.51

 9
5.

53
 9

5.
49

 9
6.

03
 9

6.
15

 9
5.

92

 9
5.

30

 9
5.

40

 9
5.

24
 9

5.
48

 9
5.

94

90
00

4:
00

2:
07

80
Ta

rtu
 m

nt
 1

1a

be
t k

iv
i

kr kr

A kr kr A

1W1 AJ
13

03
9 

F1
3 

->
 L

K2
29

09
8

95

96

97

94

93

92

1. Sidetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetõid kutsuda kohale võrguhaldaja ja
täpsustada trasside sügavused.
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Asfalt Haljastus
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1W1 1W1
R138.0057

0.35 0.35

KruusKruus

11

Martin Bluum, 56969904

Enefit Connect OÜ 24-75

Asendiplaan

14.05.2024

Elektriautode laadimispunkti liitumine madalpingel,
Tartu mnt 9 , Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru
maakond. LC1379

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A3

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. liitumiskilp (reservtoruga)

Kruusa taastamine

Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev veetrass
Ol. olev kanalisatsioonitrass
Ol. olev drenaaž
Ol. olev gaasitrass

Katastriüksuse piir
Ol. olev soojatrass

1W1 1W1

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

Kivitee taastamine

Ol. olev või planeeritav maapind

LK229209  +96.40

0,3

0,3

m
in

 1
,0

m

 Tüüp 5

Laius vastavalt plaanile

Ol.olev asfalt

PAEKILLUSTIK

0,
1

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

 Tüüp 6
Haljasala taastamine

10 cm

0,4

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

m
in

 0
,7

m

0,
1

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm

10 cm
15 cm

20 cm

10 cm

0,3

0,4

Kruusa taastamine

1

3/41

3/4

Proj. puurimiskaevik

1.4
1.5

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
17101 Roela-Rahkla tee

M 1:250
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