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50

AJ12565

A

Kr

kraav

X = 6466450

Y = 499650 

Uus 1VM630 alajaam AJ16523
400 kVA 10,5kV trafo.
Alajaam samale kõrgusele.

Demonteerida 1VM250 AJ12565 
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Vaade 1

Ajutine alajaam
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2U

2V

2W1W
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-SD2

-E3.2

-E3.1+AUT I

+.K01

+KPS I

+MP

+MPS

+KP

+TR

-T1

1

1A

Paigaldada liitumiskilp soklil, 1 kohaline
LK229141. Kilp alajaama kõrgusele.
LK maandus ühendada alajaama maanduskontuuriga

Demonteerida liitumiskilp LK198101 

Pikendada olemasolev MPL376802 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F5. 
Kaabel 4G120 L(trass/varuga)=4/6m
Toru D=110 450N L=4m

Paigaldada KPL210225 kaablile muhv ja
ühendada AJ16523 K01
Kaabel AHXAMK-W 3x120+35 L(trass/varuga)=5/7m 
Toru D=160, 450N, L=5m Pikendada olemasolev MPL376800 kaabel muhviga

ja ühendada AJ16523 F1. 
Kaabel 4G120 L(trass/varuga)=3/5m
Toru D=110 450N L=3m

Pikendada olemasolev MPL386032 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F7. 
Kaabel 4G50 L(trass/varuga)=3/5m
Toru D=110 450N L=3m

Paigaldada olemasolev MPL376799 kaabel AJ16523 F3. 
Toru D=110 450N L=2m

Paigaldada MPL427020 ja MPL427021 AJ16523 F9 
kuni LK229141. 2x Kaabel 4G240 L(trass/varuga)=6/9m
2x Toru D=110 450N L=5m
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Kalli mnt 2c ärihoone liitumine madalpingel, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond

Jalmar Hövel

Elektrilevi OÜ

10 kV maakaabelliin torus 1W2 1W2

Komplektalajaam 

Tingmärke projekteeritud:

10 kV maakaabli ühendusmuhv

Sidetrass
15 kV maakaabel
0,4 kV maakaabel

Tingmärke olemasolevad:
Katastripiir

700-1000

ca 400
50...100

KAITSETORUS
KAABEL 

KAABLI PAIGALDUS 
KAITSETORUGA KAEVISES

Demonteeritavad objektid
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0,4 kV maakaabelliin torus 1W1 1W1

0,4 kV maakaabli ühendusmuhv

0,4 kV Liitumiskilp

700-1000
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200+(N-1)(70+d) 70 70100 100
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N = KAABLITE ARV

PAIGALTATUD TORULE
KAEVIS MITMELE RÕHTSALT
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