Koikse-Hobusetalli tee kinnistul
paigaldada kaabel min 1,0m sugavusele.
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Katendite taastamise plaan:

Haljasala all

Kaswpinnas

Tagasitdide kohapealsest pinnasest
Hoiatusint “Fttevoatust dektrikacbe”
Kivivcba pinnas (kchapedre)

min. 70 cm

Projekteeritud maakaabel
Kivises pinnases livoadi

TINGMARGID ASENDIPLAANIL

i Wi I Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Kinnistu piir

Markus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-24-06

- Teiste kommunikatsioonidega roopkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid

- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"

- Parast kaevetdid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

-To0de teostamisel jargida Transpordiameti poolt kehtestatud ndudeid.
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