
10 kV õhuliin
AS-50

AJ26151

AJ26151 F1
AJ26151 - M7 - M19 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-35, trass=603 m
Paigaldada Ex4x70, trass=607 m.

50

Mast õiguda.

AJ Veetsmani

35 kV õhuliin
L3528

Demonteerida 0,4 kV õhuliinid AJ Veetsmani - M1
F1 A-4x35, trass=5 m ja F2 Ex4x50, trass=5m.

Demonteerida Veetsmani
alajaam koos seadmetega.

F2
0,4 kV õhuliin
Ex4x50

0,4 kV õhuliin
Ex4x25

0,4 kV õhuliin
2xA-25

AJ26151 F2
AJ26151 - M1
Paigaldada Ex4x50, trass=9 m.

Mast õiguda.

Tühi mast demonteerida.AJ26151 F1
M7 - M11 juhtmevahetus
Demonteerida 2xA-25, trass=220 m
Paigaldada Ex4x50, trass=220 m.

Mast asendada, 3 kl, 11 m, tanalith.
Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.
Paigaldada tõmmits 4 m kaugusele mastist.

Ehitada kordusmaandus Rm≤30 Ω.

Ehitada kordusmaandus Rm≤30 Ω.

Tanno
47301:001:1115

Peikri tee L1
47301:001:0534

Lüüsi
47301:001:0149

Märtsoni
62201:001:1903

Kiibi
62201:001:1901

Jukka
47301:001:0082

Metsaääre
47301:001:0140

18184 Ahja-Rasina tee
47301:001:1153

18184 Ahja-Rasina tee
47301:001:1152

Projekteeritud mastalajaam AJ26151
21(10,5)/0,41 kV 50 kVA paigaldada
asendatavasse KP masti M22.
Mast asendada, 4 kl, 11 m, kreosoot.
Tugi asendada, 4 kl, 12 m, kreosoot.
(Vt. joonis IP7561_TP_EL-6-01)

Teostada liinikoridoris võsaraie
2+2 m ulatuses - ca 106 m².

Teostada liinikoridoris võsaraie
2+2 m ulatuses - ca 89 m².

Mastile M7 paigaldada tõmmits
4 m kaugusele mastist.

Demonteerida 10 kV õhuliin
AJ Veetsmani - M22, trass=7 m.

86437LK

Teostada liinikoridoris võsaraie
2+2 m ulatuses - ca 202 m².

Mast asendada, 3 kl, 10 m, tanalith.
Tõmmits asendada.
Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Mast asendada, 3 kl, 10 m, tanalith.

Mast asendada, 3 kl, 10 m, kreosoot.

Mast asendada, 3 kl, 10 m, kreosoot.

Tagada gabariit maanteega min 7 m.
Vaata IP7561_TP_EL-4-02 leht 1.
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TINGMÄRGID:

- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

- Katastripiir

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliini juhtmevahetus

- Projekteeritud puitmast (asendamine)
- Projekteeritud mastalajaam50

- Projekteeritud tugi (asendamine)

- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 35 kV õhuliin

- Demonteeritav objekt
- Võsaraie

- Projekteeritud tõmmits

D - Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev sidetrass

Le
ht

 1

Le
ht

 2



Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Roela
47301:001:1213

Haudemäe
47301:001:1117

18184 Ahja-Rasina tee
47301:001:1153

AJ26151 F1
AJ26151 - M7 - M19 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-35, trass=603 m
Paigaldada Ex4x70, trass=607 m.

Teostada liinikoridoris võsaraie
2+2 m ulatuses - ca 1082 m².

140481LK

Mast õiguda.

Tagada gabariit maanteega min 7 m.
Vaata IP7561_TP_EL-4-02 leht 2.

Mast asendada, 3 kl, 11 m, tanalith.
Tugi asendada, 3 kl, 12 m, tanalith.

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Veetsmani F1 rekonstrueerimine. Kadaja küla ja Rasina küla, Põlva vald, Põlva maakond

Asendiplaan

Elektrilevi OÜ

IP7561_TP_EL-4-01

EST

Tööprojekt
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22

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

10.03.2025

10.03.2025

TINGMÄRGID:

- Katastripiir

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliini juhtmevahetus

- Võsaraie
- Olemasolev sidetrass

- Projekteeritud puitmast (asendamine)
- Projekteeritud tugi (asendamine)

Le
ht
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ht
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