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Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000
           Vertikaalne 1:200
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0,4kV õhuliini ristumine kõrvalmaantee nr 18158 Holvandi - Partsi tee (1,09km)

Keerdkaabel ALUS 4x50  temperatuuril +60oC
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Lehti Leht 
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