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OL.OLEV SIDEKAABEL
PROJEKTEERITAV 1T10kV KAABLITRASS

PROJEKTEERITAVAD RESERVTORUD -
/—  PROJEKTEERITAY SIDE MULTITORU T —

Leht 6
Leht 7

—
PROJEKTEERITAV 35kV KAABLITRASS
OL.OLEV SIDEKANALISATSIOON
v v v v——v——~v——  OLOLEV VEETRASS hd

OL.OLEV DRENAAZ
Madrkused: OL.OLEV KESKPINGE OHULIIN
1.-35 kV maakaablid paigaldada min. 1,0 m , 110 kV maakaablid min. 1,4m siigavusele maapinnast, S s ——  OL.OLEV SADEVEEKANALISATSIOON
kraavide ja truupidega ristumisel 1,0m nende péhjast.
2. Kaablikaitsetorude omavaheline min. vahekaugus 100 mm. CURIMIRRAR VIR
3. PVC kaablikaitsetorud paigaldada liivapadjale (100 mm). KINNINE MEETOD
4. Riigimaanteede teemaas keskpingekaablid paigaldada vastavalt seletuskirjas toodud Transpordiameti nduetele B KRUUSATEE TAASTAMINE
_ kOObl, ku,gemise| SUgovuse néue’ min p6him00ntee| 2’2m’ mU|de n6|VGSt kuni 1 m kOUgusel min 1’2m’ muj0| 1’Om ﬁl ET?:EkIt 33 kV ja 110 kV kaablitrassi eelprojekti koostamine, Lihula linn, La4&neranna vald, Parnu maakond Te"ijaKCEnerg)/OL"J
5. Eleringi Shuliinide kaitseviondis paigaldada elektrikaablid vihemalt 1,5m siigavusele, m&Gdetuna kaabli v&i kaablitoru pealt. DAIEAL A — o ' ' '
6. Eleringi Shuliini kaitsevoondis rajatav kaablitrass tdhistada kaabli mdrketulpadeqa. s I onbaRD wElss | Asendiplaan e
7. Kaevetdode teostamine kdrgepingeShuliini mastile ning mastielementidele Ighemal kui 10 m ei ole lubatud. X LIKVIDEERITAV OBJEKT oo A hola
8. Kaablitrassi alal peab olema tagatud juurdepdds Shuliini hooldamisega seotud mehhanismidele ja masinatele. e ST (et |Keio Alioja R O
9. tleringi Shuliinide kaitsevoondis paigaldada kaablid kaitsetorusse tugevusega 1250N. ' :




