
W1

Teha sisselõige olemasolevasse
maakaablisse MPL363426 AXPK 4G120.
Keerata sisselõike kohast üks ots ning
pikendada jätkumuhviga teine ots
projekteeritud jaotuskilpi JK68991

Kaabelliinile JK56333 -
JK68991 omistada uus
tunnus MPL431418

Maakaabli MPL431418
(MPL363426) pikendus AXPK
4G120. Ltrass= 6m, Lkogu=10m.

Projekteeritud soklil
3-kohaline jaotuskilp
JK68991
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Projekteeritud soklil 1-kohaline
liitumiskilp LK231509, Nalgi.
Pk 3x16A, PLC arvesti

Kaabelliinile JK68991 - JK66102
jääb olemasolev tunnus MPL363426

Projekteeritud maakaabel
MPL431419 AXPK 4G50.
Ltrass= 19m, Lkogu=25m.

Maakaablid paigaldada lahtisel
meetodil min 1 m sügavusele
d110 750N kaitsetorus
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Nalgi, Kehra küla, Anija vald,
Harju maakond liitumine madalpingel

LC2037

09.2024
09.2024

A.M.Pärna
A.M.Pärna


	Sheets and Views
	Asendiplaan 4-01


