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Lehe tn arendusala elektriliitumisprojekt
Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond.
Tööprojekt LR6588

Jaanus KaldojaKontrollis:

STRΩ   TEC

TINGMÄRGID DEM. PLAANIL:

Projekteeritud k/p tõmmits
Demontaaž
Olol. madalpinge õhuliin
Olol. keskpinge õhuliin

Projekteeritud k/p tugi 
Projekteeritud k/p  mast

Demonteerida Uus-Aaviku mastalajaam

Tarbijad viia uue alajaama toitele

Taastada toide alajaama MPJK-s

Anda MPJK-le uus tunnus

Vt asendiplaani 006

Mast nr 2 asendada ja toestada

vt asendiplaani 003

Olemasolev keskpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 23 - Uus-Aaviku mAJ
L= ca 102m AS-70
koos kõikide mastide ja tugielementidega

Olemasolev keskpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 25 - mast 1 (Aaviku LP)
L= ca 449m AS-70
koos kõikide mastide ja tugielementidega

Olemasolev keskpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 1 (Aaviku LP) - mast 2
L= ca 90m AS-25
koos kõikide mastide ja tugielementidega

Mastil 25 demonteerida 2 tuge
Mast toestada tõmmitsaga
Paigaldada lõputraavers (bet.mast)
vt asendiplaan 001
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