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Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri
10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega

BLL99 Lõigul M61 - M71, Ltrass=782m

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri
10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega

BLL99 Lõigul M18 - M24, Ltrass=479m

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna
fiidri 10kV õhuliini asendamine

isoleeritud juhtmega BLL99 Lõigul M18 -
M61, Ltrass=15m

Olemasolev õhuliini mast nr.18 asendada uue 11m
klass 4 kreosootimmutusega puitmasti ja kahe toega
- ankrumast.
Olemasolev lahklüliti ümber tõsta uuele mastile.

Olemasolev õhuliini toega mast
nr.61 asendada uue kl.4 11m TAN
koos toega. Mastil olev lahklüliti
asendada uuega!

Olemasolev õhuliini toega mast nr.22
asendada uue 11m klass 3 TAN
immutusega puitmasti ja toega.

Olemasolev õhuliini toega mast nr.24
asendada uue 11m klass 4 KRE puitmasti
ja kahe toega - ankrumast.
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Kõrvalmaantee 21102
Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi km.17,76

tagada õhuliini gabariit teega min 7m.

Olemasolev õhuliini toega mast nr.20 asendada
uue 12m klass 3 TAN immutusega puitmastiga.
Paigaldada sädevahemikud!

Olemasolev õhuliini toega mast nr.19 asendada
uue 12m klass 3 TAN immutusega puitmastiga.

Olemasolev õhuliini toega mast nr.23
asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.
Paigaldada sädevahemikud!

Olemasolev õhuliini raud-betoonmast
nr.21 jääb olemasolev. Asendada traavers
Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus Rm<16Ω!

Asendada olemasolev paljasjuhtmega
lõik M24 - M72 vahel SAX-35
juhtmetega, Ltrass=17m

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri
10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega

BLL62 Lõigul M24- M53, Ltrass=2730m

Olemasolev õhuliini mast nr.25
asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.

87.5

Olemasolev õhuliini mast nr.26
asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.
Paigaldada sädevahemikud!
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