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Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK239873.
Peakaitse 3xC25, arvesti PLC.
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.

29501:011:0202
Teeääre

43101:001:1620
Väikepõllu

29501:001:0264
Hobuhaldja

29501:011:0104

11171 Kulna-Vasalem
m

a tee

M223

M222

MAJ Ohtu-1 F1 mast M223:
Mastist rajada maakaabel
kuni projekteeritud
liitumiskilbini LK239873.
Mastile ehitada maanduspaigaldis.

M223-LK239873:
Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL446258) 
lahtisel meetodil, Ltrass/Lvaru=285/298m.
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse D110mm, 
750N.
Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal - min 1,0m (haritav maa);

1
Ettevaatust!
Tööd KP õhuliini all.
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0.5m b 0.5m

1,0m

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)
Muru kasvualus, II klass                   10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Torustiku ümbruse materjalid

ca 1m

ca
 0

,3
m

Kilbi paigaldus

PEN

min 0.3

L=
2x

1,
5m

Maandusjuht
Cu 25 või RD10
Maandusklamber

Maandusvarras

Maandusvarras

Olemasoleva ümbritseva 
maapinna kõrgus kui 
joonisel "Asendiplaan" ei 
ole antud tulevikus 
planeeritava maapinna uut 
abs kõrgust. 
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 33.57 TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D160mm, 750N
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Kinnistu piir
Olemasolev 0,4kV õhuliin
Olemasolev 20kV õhuliin
Olemasolev õhuliini puitmast
Projekteeritud maanduspaigaldis
Riigiteemaa kaitsevöönd

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-005.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Õuniku kinnistu liitumine madalpingel, 
Ohtu küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
LC4799

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

sander.kotter@
enersense.com
+372 5547 836

E-mail:

Tel nr:

Sander Kotter

Veiko Natus

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 15.09.2026

Töö nr: EN-26-005

Joon nr: 001

Mõõtkava:1:750

N

Töövõtja:

Versioon: v03

Väljavõte M223 asukohast
M1:100

Töömaa asub III kategooria 
kaitsealused liigid ja kivistised - 
Crex crex (rukkirääk) kaitsevööndis.
Jälgida Keskkonnaameti nõudeid.
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