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Ringe MA F1 0,4kV õhukaabelliini demontaaž
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Projekteeritud liitumispunkt

250
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud KP kaabel kaitsetorus
Demonteeritav MP õhulliin
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Raiesmiku

Uus puitmast klass 3, h=11m
paigaldada liinisihti.

Olamasolev r/b mast ja tugi
demonteerida

20kV kaabel Al 3x50
trass/tegelik kokku l= 261/278m

nr. KPL216473
Ristumisel teega kinnine kaeve

l= 26m
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus D110 450N,

ristumisel teega D110 1250N

20kV kaabel Al 3x50
trass/tegelik kokku l= 261/278m

nr. KPL216473
Ristumisel teega kinnine kaeve

l= 26m
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus D110 450N,

ristumisel teega D110 1250N

20kV kaabel Al 3x50
trass/tegelik kokku l= 261/278m

nr. KPL216473
Ühendus 10kV ol.olevas ÕL mastis M70

Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus D110 450N,
ristumisel teega D110 1250N

trass/tegelik 14/28 m
Kaabel kaitsetorus D110

450N, l= 14 m
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Demonteerida olemasolev
 Ringe MA F1 0,4kV ÕL
mastide M1-M6 vahel

AMKA 3x50+70
 l= 300 m

Demonteerida olemasolev
 Ringe MA F1 0,4kV ÕL
mastide M1-M6 vahel

AMKA 3x50+70
 l= 300 m
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