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Keskpingeõhuliin

Madalpingeõhuliin

Projekteeritud plasttorud kaablitele
1W1 Projekteeritud MP kaabelliin

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp

Komplektalajaam160

Märkused:
· Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 0,7 meetrit

Geoalus: WeW OÜ töö nr GEO-016-25. Mõõdistamise kuupäev: 20.01.2025
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Madalpingekaabel
Liitumiskilp
Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd

KOLLANE VENIV HOIATUSLINT

TAGASITÄIDE KOHAPEALSEST PINNASEST

TÄIDE KIVIVABAST (KRUUSA-)* PINNASEST,

KAITSETORUGA KAABEL

KAITSETORU

TAASTATAV PEALISKIHT (ASFALT,KRUUSKATE, SILLUTIS, MULD VÕI MURUKAMAR)
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*KRUUSAKS LUGEDA PINNAS, MIS EI SISALDA  KUNI 10 mm SUURUSI KIVE ÜLE 50 %
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