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Staadium

Elektrilevi OÜSärevere hüdromeetriajaama liitumine elektrivõrguga, 
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, Mäeküla, Paide linn, Järva maakond

0,4 kV elektrivõrgu plaan

Egert Siigur

Egert Siigur

LC3434-1

1 1

1:500

TP

12.03.2025

Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 487639
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC3434-1 ja LC3434-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel  juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste 

asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest. 
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

W1 Proj. MP kaabel
Proj. liitumiskilp
Proj. kaitsetoru

Ol.olev MP-õhuliin
Riigitee kaitsevöönd

LK235169
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee

MPL437733
AXPK4G120
L=93m

1xPVCØ110, "750N"
L=73m

Trassi ümbrus vajadusel
puhastada võsast

1xPVCØ110, "450N"
L=20m

Trassi ümbrus vajadusel
puhastada võsast
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