
108 109 109 109

89

78

3 kl, 11 m

Koigera LL + SK

Ala-Pollaku

76701:001:0671

Narmiku

76701:001:0157

23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee

76701:001:0009

W
2

W
2

W
2

W
2

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

W2

W2

W2

Mast 4 kl 11 m, ta
nalith.

Tugi 4 kl 12 m, ta
nalith.

Mast ja tugi asendada, l=
6 m.

Paigaldada riig
el 200x2000 mm.

Tugi 4 kl 12 m, ta
nalith.

Paigaldada uus tugi, l=
6 m.

Asendada isolaatorid.

Üks abitra
avers tõsta toe peale.

Paigaldada riig
el 200x2000 mm.

Mast asendada.

3 kl 12 m, kreosoot.

Paigaldada sädevahe.

Paigaldussügavus 2,4 m.

Mast asendada uues asukohas.

3 kl 13 m, kreosoot.

Paigaldussügavus 2,5 m.

Mast asendada uues asukohas.

3 kl 13 m, kreosoot.

Paigaldussügavus 2,5 m.

Mast asendada uues asukohas.

3 kl 12 m, kreosoot.

Paigaldussügavus 2,4 m.

Paigaldada sädevahe.

Kanepi - O
sula 10 kV fiid

ri õ
huliini juhtmevahetus

M61 -  M
90

Demonteerida AS-35, tra
ss=2616 m

Asendada BLL-99, tra
ss=2695 m.

Kanepi - O
sula 10 kV fiid
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M61 -  M
90

Demonteerida AS-35, tra
ss=2616 m

Asendada BLL-99, tra
ss=2695 m.

Asendada tra
avers ja isolaatorid.

Ehitada maandus Rm<25Ω.

Mast 3 kl 11 m, ta
nalith.

Paigaldada sädevahe.

5
42

°

Ankrupiirkond 71H1 - 7
1H12 993 m.

112
8733

110

105
Ex4x50 115

Priidu76701:001:0013

Pollaku76701:001:0692

Mäe-Pollaku76701:001:0682

23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee

76701:001:0009

Mäe-Pollaku76701:001:0681

61

Teostada võsaraie ~142 m2.

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

W2

W2

W2

W2

Mast 4 kl 11 m, kreosoot.

Tugi 4 kl 12 m, kreosoot.
Mast ja tugi asendada, l=6 m.

Paigaldada riigel 200x2000 mm.

Mast asendada.3 kl 11 m, tanalith.
Paigaldada sädevahe.

Mast asendada.3 kl 11 m, tanalith.

Kanepi - Osula 10 kV fiidri õhuliini juhtmevahetus

M61 -  M90Demonteerida AS-35, trass=2616 m

Asendada BLL-99, trass=2695 m.

Olemasolev betoonmast M61 asendada uue 2-postist (1 m vahega)

ja 4 toest koosneva portaalmastiga, mis jääb ankrumastiks.

Portaalmast toestada tugedega.

Mast 2x3kl; kreosoot; h=11m

Toed 4x3kl; kreosoot; h=12m; l=6m

Paigaldada mastile riigel 200x2000 mm.

Paigaldada sädevahe.

Liinikoridorile juurdepääsuks kasutada ainult seda metsateed.

Üle hoovi autodega sõita ei tohi!

Mast asendada.3 kl 12 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,4 m.

Mast asendada.3 kl 12 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,4 m.

Suur kask ja 4 mändi
maha võtta.

Ankrupiirkond M61 - M74 1260 m.

45
°

Tagada gabriit teega min 7 m.

Vaata IP9470_TP_EL-4-02 leht 1.
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112

4 kl, 1
1 m

MVL Sulbi LP

Portaalmast.

Sulbi HL LL.

Tuti H
L LL + Tuti H

L LK.

AS-
25

AS
-2

5

80 50

1258182492252

129

Prentsli

76701:001:0048

Ojaveere

76701:001:1152

Sulevi

76701:001:1312

Murika

76701:001:1130

Punakülä tee

91701:001:0739

Väike-Sulevi

76701:001:0054
Sulevi

76701:001:0053

Ojaveere

76701:001:1152

Ploomi

76701:001:0109

A-mast Ojaveere MAJ

Mast 3 kl, 1
1 m.

Tugi 2 kl, 9
 m.

W2

W2

W2

W2

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

Mast 4 kl 11 m, krosoot.

Tugi 4 kl 12 m, kreosoot.

Mast ja
 tugi asendada, l=

6 m.

Paigaldada riig
el 200x2000 mm.

Paigaldada sädevahe.

Mast 4 kl 11 m, ta
nalith.

Tugi 4 kl 12 m, ta
nalith.

Mast ja
 tugi asendada, l=

6 m.

Paigaldada riig
el 200x2000 mm.

Paigaldada sädevahe.

Kanepi - O
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M61 -  M
90

Demonteerida AS-35, tra
ss=2616 m

Asendada BLL-99, tra
ss=2695 m.

Mast demonteerida.

Asendada isolaatorid.

Asendada isolaatorid.

Vanad jalandid demonteerida.

Tugi asendada 3 kl, 1
0 m.

Asendada tra
avers ja isolaatorid.

Mast 4 kl 13 m, ta
nalith.

Paigaldussügavus 2,5 m.

Paigaldada sädevahe.

39
°

Mast asendada.

4 kl 12 m, kreosoot.

Paigaldussügavus 2,4 m.

Paigaldada sädevahe.

Mast asendada.

3 kl 12 m, ta
nalith.

Paigaldussügavus 2,4 m.

88 87 91 93 11794
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102 88 86 87

13 Alatare LP

4 kl, 11 m
.

Puna
76701:001:0060

Punaküla tee

91701:001:0738

AS-35

AXLJ-TT 3x25

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

M
ast õiguda.

Paigaldada tugi, 4 kl 12 m
, kreosoot, l=6 m

.

Paigaldada lõputraavers ja uued tõm
beisolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<16Ω

 ja potentsiaalitasandusring.

Paigaldada riigel 200x2000 m
m

.

Kanepi - O
sula 10 kV fiidri õhuliini juhtm

evahetus

M
71 -  M

71H
12

D
em

onteerida AS-35, trass=998 m

Asendada BLL-62, trass=998 m
.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

M
ast õiguda.

Paigaldada sädevahe.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

M
ast õiguda.

M
ikitanurm

e

76701:001:0317

3 kl, 1
2 m.

Sulbi I L
P.

A-mast

129 32 77 58

90

48

94

AS-35
68

Kaljukivi

76701:001:0033

Sulevi

76701:001:1313

18137 Kurvitsa-Hutita
 tee

76701:001:1701

Meierei

91701:001:0874

Külaplatsi

76701:001:0111

Kuivati

76701:001:0030

Kansa

76701:001:0178

Vumba-Hindriku

91701:001:0695

A-mast

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

Mast 4 kl 11 m, ta
nalith

.

Tugi 4 kl 12 m, ta
nalith

.

Mast ja
 tugi asendada, l=

6 m.

Paigaldada riig
el 200x2000 mm.

Olemasolev b
etoonmast 90 asendada uue

puitm
astiga, m

is jääb ankrumastiks n
ing toesta

da

toe ja tõmmitsa
tega (2 tk)

 - k
augus mastist 6 m.

Mast 4 kl, ta
nalith

, h=11 m.

Tugi 4 kl, ta
nalith

, h=12 m

Paigaldada riig
el 200x2000 mm.

Paigaldada sädevahe.

A-mast asendada.

3 kl 11 m, ta
nalith

.

Paigaldada sädevahe.Kanepi - O
sula 10 kV fiid

ri õ
huliini ju

htmevahetus

M61 -  M
90

Demonteerida AS-35, tra
ss=2616 m

Asendada BLL-99, tra
ss=2695 m.

Asendada tra
avers ja isolaatorid.

Ehitada maandus Rm<25Ω
.

Paigaldada tõmmits, L=6 m.

Asendada tra
avers ja isolaatorid.

Ehitada maandus Rm<25Ω
.

Mast õiguda.

Ankrupiirk
ond M74 - M

90 1355 m.

37
°

Asendada tra
avers ja isolaatorid.

Tagada gabriit 
teega min 7 m.

Vaata IP9470_TP_EL-4-02 leht 2.

77 84 78 81 58 89 86

Nurm
e

76701:001:0660 M
ikitapalu

76701:001:1200

M
ikita

76701:001:1210

M
ikitanurm

e

76701:001:0317

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

M
ast õiguda.

Paigaldada sädevahe.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Paigaldada sädevahe.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Ehitada m
aandus R

m
<25Ω

.

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Kanepi - Osula 10 kV fiidri rekonstrueerimine. Võru vald, Võru maakond

Asendiplaan

Elektrilevi OÜ

IP9470_TP_EL-4-01

EST

Tööprojekt

M 1: 1000

43

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

03.09.2026

03.09.2026

TINGMÄRGID:
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W2 - Projekteeritud 10 kV õhuliin

- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Katastripiir
- Demonteeritav objekt
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- Projekteeritud tõmmits

- Olemasolev 10 kV maakaabel
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W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

122
AS-35

Leili
76701:002:0025

Olemasolev betoonmast 122 asendada uues asukohas

(7 m), puitmastiga, mis jääb ankrumastiks ning toestada

toe ja tõmmitsatega (2 tk) - kaugus mastist 6 m.

Mast 4 kl, kreosoot, h=11 m.

Tugi 4 kl, kreosoot, h=12 m

Paigaldada riigel 200x2000 mm.

Paigaldada sädevahe.

7790

Mast asendada uues asukohas (12 m).

3 kl 11 m, kreosoot.

89

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2
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