Mast 11m, 3 ki, kre, hs=2,3m,
traavers SH151,
isolaatorid 3x SHF20G1 W

Mast nr 46 kuni 72: 3x CCST 99-AL1/ ST1A W, L=2476m

S

. —traavers SH151,
isolaatorid 3x SHF20G1

Mast 11m, 3 ki, kre, hs=2,3m,

— W2

TINGMARGID

Projekteeritud KP &huliin
Projekteeritud dhuliini mast, tugi
Projekteeritud maandus
Projekteeritud potensiaalitasandusring

Olemasolev raudbetoonmast

Olemasolev KP &huliin
Katastripiir

Asendada traavers
'|BLL20R traaversiga

Taandatud visangu pikkus: Lr=97m.
Olemasolevad tdirisolaatorid asendada SHF20G1 tuupi isolaatoritega.

Mast 11m, 4 kl, kre, hs=2m,
2 tuge 11m, 4 ki, kre, b=5m,

Sailivatele raugbetoonmastidele ehitada maanduspaigaldis.

BLL99 kinnitada isolaatoritele kahe spiraalsidemega S0219.99.

Mastidel 46 ja 72 kasutadada ankruklemme SO256 ja tdmbeisolaatoreid SDI190.280
Sademike vahekaugus 150 mm.

Mastide paigaldussligavus hs=2,0m, kui plaanil ei ole margitud teisiti.

Tugede kinnituskaugus masti tipust: a2=0,6m.

Tugede vundamendiks kasutada HL-60 ankruplaate.

hs - masti paigaldussliigavus, m

hsr - riigli paigaldussiigavus, m

b - toe kaugus mastist, m

traavers SH70,
isolaatorid 6x SDI190.280

riigel 200x2000mm, her=1,1m, % .

Korrastada mastide tahised
I6igul mast nr 25 kuni 45

Faasijuhtme mehaaniline pinge S [Nlmmz]
Taandatud . ~ s
visang ) Faasijuhtme tombejoud T [N]
Siimbolid - - - -
V4672 Taandatud visangu ripe f, / visangu ripe fs [m]
Ohutemperatuur [°C]
m BLL99 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
S 68,47 64,42 60,58 56,96 53,60 50,49 4762 45,00 42,61 40,44 38,47 36,68 35,06
97 T 6779 6377 5997 5639 5306 4998 4714 4455 4219 4003 3808 3632 3472
f, 0,86 0,92 0,97 1,03 1,10 1,17 1,24 1,31 1,38 1,46 1,53 1,60 1,67
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