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TINGMARK KIRJELDUS
wia wia wia Projekteeritud 230 V valqustuse kaabellin kaitsetorus
e Projekteeritud 230,/400 V kaabellin (x — kaablite arv) kaitsetorus
— — | Projekteeritud sidekaabel kaitsetorus
- Projekteeritud valikilp
° Projekteeritud elektritihendus Oues

————————— Olemasolev kp kaabelliin

Olemasolev

mp kaabelliin

Olemasolev

mp Ghuliin

Olemasolev

soojatoru

Olemasolev

veetoru

Olemasolev

kanalisatsioonitoru

Olemasolev

sadeveekanalisatsioonitoru

Olemasolev

side kanalisatsioon

i e Olemasolev sidekaabel kaitsetorus
® Olemasolev sidekaev
f Olemasolev vdlisvalgusti mastil

Katastriliksuse piir

VALGUSTITE_ TINGMARGID

VW1 o) N MASTVALGUSTI "BRANCH" 3—HARU 3x 16W/1560Im 3000K CRIS0 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST

w2 &
WAL ¢)
w40

NT MASTIVALGUSTI
NT MASTIVALGUSTI
NT MASTIVALGUSTI

"POLI” KIVRIGA 21W/2480im 3000K CRIBO 1P65 230V MUST-MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 5m D=60MM MUST
"MICRO—-MARTIN 101" 20W/2240Im 3000K CRIS0 P65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST
"MICRO—-MARTIN 101" 15W/1530Im 3000K CRIS0 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST
"MICRO—-MARTIN 137" 39W/4290Im 3000K CRI8Q IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST

Peterburi tee 16 // 17 ﬁil\g 2102 g i@ NT MASTVALGUSTI “MICRO-MARTIN LOS” 25W/2955im 3000K CRIBO P66 230V MUST, L=0.5M KONSOOLIGA D=60MM MUST

\
2%~ .

W5 N MASTNALGUSTI
w6 8 NT MASTVALGUSTI "MICRO-MARTIN 137" 2x 39W/4290Im 3000K CRIB0 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDI JA T-KONSOOLIGA 6m D=60MM |
VA7 CEB) N LEEDKMBEL 11W/JN 24VDC IP65, TOITEPLOKIGA 75VA IP65 (PAIGALDATUD ISTEPINGI AARE ALLA)

wa &  NT LPUNASTIVALGUSTI "ETCT40-GB LED” 24W/3230LM 3000K CRIBO IP67 IK10 230V ROOSTEVABA, PAIGALDUSTOOSI JA TOITEPLOKIGA

W10 NT MASTIVALGUSTI "MICRO—-MARTIN L06" 11W/1315Im 3000K CRIB0 IP66 230V MUST, L=0.5M KONSOOLIGA D=60MM MUST
W11 © NT ALLAVALGUSTI "JET 39" 15W/960LM 3000K CRIB0 IP65 230V MUST, PINNAPEALNE PAIGALDUS
W12 g NT SEINAVALGUSTI "RADO 4" 27W/850LM 3000K CRISD IP65 230V MUST, SUVISTATAV PAIGALDUS

wW13eD  OLEMASOLEV ULEKAIGURAJA MASTIVALGUSTI 6M MASTIGA
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2. Haljastusplaan — 3-21//01, Ploomi tn 1 Haljastusplaan, FIE Peep Moorast, 23.03.2021
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1| Alusplaanide uuendamine (MA, asend ja haliastus, v03). [M.M. [19.01.2021
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[TK LIGHTING 0U, Tammsaare tee 92 Tallinn 13423
rg—kood 16155727, +372 6509751, info@itk-lighting.eu TELLIJA:
www.itk—lighting.eu
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