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Projekteeritav masti maandur
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Projekteeritav maakaabel
kaitsetorus @50 mm
Likvideeritav tdnavavalgustuse
" liin (8hu- v8i maakaabel)
Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
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AXPK 4G35, =410 m
Paigaldada @ 50 mm N750 kaitsetorus
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Paigaldada @ 110 mm N1250 kaitsetorus
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Y = 630194.40
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AXPK 4G35, =40 m
Sbidutee all paigaldada kinnisel meetodil
@ 110 mm N1250 kaitsetorus, L=24 m
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AXPK 4G16, =613 m

PVC 50 mm N450 kaitsetorus

T X = 65/79072.33

_ Y = 630130.53
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