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Lastedia tn 6
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Likvideerida valgustimast koos
valgusti ja juhtmestikuga
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AXPK 4G16, L=155 m
@ Paigaldada @ 30 mm N430 kaitsetorus
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AXPK 4G16
PVC 50 mm N450 kaitsetorus

Tingmdrgid:

Projekteeritav tdnavavalgusti
DKS674 LED022 18W

7401 WB1 DDF2CLO SP1

6 m korgusel, konsoolita,

Projekteeritav masti maandur

Koos mastiga likvideeritav
tdnavavalgusti

Keskpingekaabel 10kV

Madalpinge maakaabel

Sidekaabel /sidekanal

v Veetorustik

x ——— —— Kandlisatsioonitorustik
Olemasolev, sdilitatav
tdnavavalgustuse maakaabel

Projekteeritav maakaabel
kaitsetorus @50 mm
Likvideeritav tdnavavalgustuse
lin (8hu— v&i maakaabel)
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Puurkaeviku kontuur 2x1 m

Kinnistu piir

kuumtsingitud terasest koonusmastil

Kaabli paigaldus kinnisel meetodil

Lasteadia tn 2
66204:002:2320

/

Jétkumuhv uue ja olemasoleva
kaabli 4x16 mm? jdtkamiseks

5.86 \ W
Paigaldada @ 50 mm N7/50 kaitsetorus
N d// — +
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