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Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast 
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m 
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 1 vaade 2
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Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1 m.
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Kõivu
61902:001:0122

18181 Kärsa-Eoste tee
61902:001:0948

Metsanurga
61902:001:0893

Kõivu
61902:001:0122

18181 Kärsa-Eoste tee
61902:001:0948

Metsanurga
61902:001:0893

18181 Kärsa - Eoste tee km 11,27

8 m

21 m

Asfalttee

Projekteeritud 10 kV maakaabel Al3x240,1250N Ø160 kaitsetorus.
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Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m 

sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=16 m.

Ettevaatust! Ristumised Telia Eesti AS sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel asfalttee ja kraaviga paigaldada kaablid kinnisel 

meetodil 1,5 m sügavusele tee alla  ja 1 m sügavusele 

kraavi põhjast, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=172 m.
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Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast 
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m 
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.
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18181 Kärsa - Eoste tee km 11,83
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Projekteeritud 10 kV maakaabel Al3x240,1250N Ø160 kaitsetorus.
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Asendiplaanil leht 3 vaade 5
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18181 Kärsa - Eoste tee 11,86 - 12,00 km ja
18162 Himmaste - Rasina tee 1,03 km

1 
m

1 
m

2W2 2W2 2W2 2W2 2W2 2W2

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Projekteeritud 10 kV maakaablid 2xAl3x240,1250N Ø160 kaitsetorudes.
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel AXPK4G120,1250N Ø110 kaitsetorus .
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Metsanurga tee 34/2
61902:001:0217

Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast 
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m 
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

18162 Himmaste-Rasina tee
61902:001:0218

18162 Himmaste-Rasina tee
61902:001:0944

18162 Himmaste-Rasina tee
61902:001:0240

Sootaga-Jakobi
61902:001:0239

Hoidla
61902:001:0119

Künka
61902:001:0869

11 m

172 m

12,5 m5 m

Asendiplaanil leht 3 vaade 5 ja 6
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Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast 
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m 
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

19 m

Asendiplaanil leht 8 vaade 14

Kotipõllu
61902:001:0113

62 Kanepi-Leevaku tee 
61902:003:0722

Räpina mnt 4
61902:003:0043

Kotipõllu
61902:001:0113

62 Kanepi-Leevaku tee 
61902:003:0722

Räpina mnt 4
61902:003:0043

62 Kanepi - Leevaku tee km 26,45
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Ettevaatust! Ristumine ditrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Kaabel paigaldada 0,5 m altpoolt.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1 m.
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Projekteeritud 10 kV maakaabel Al3x120,1250N Ø160 kaitsetorus.

Asfalttee


