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90001:001:0638

Vetiku tee

90002:001:0082
Sigala

90002:001:0175
Järve tn 4 // Vissu

90002:001:0794
Miku

90002:001:0511
Põllu

90002:001:2380Järve tn 4a

90101:001:1082
Vetiku kergtee

90002:001:0617
Järve tn 10

90002:001:0081
Järve tn 6

90002:001:2880

88 Rakvere-Rannapungerja tee
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KOOSKÕLASTUSTE TABEL
JRK
NR ASUTUS NUMBER KUUPÄEV

1. Elektrilevi OÜ - 05.12.2023

2. Telia Eesti AS 38516308 18.12.2023
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1W11W1

1W1

LK226314, avanemine lauda poole, rajada pot. ring
Tarbijale toru PVC Ø50, L=4 m
Kilbi 0.00=81.80
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578595.57; Y=638314.74

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=12 m
min h=-1,2m.

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=45 m
vt ristlõikejoonist asendiplaanilt.

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=23 m
min h=-1,5m

Vetiku:(Rakvere L) -> LK226314
AXPK 4G300, MPL420100, L=5+532+3 m

Kaitsetoru PVC 160 750 N, L=453 m
Paigaldussügavus Hmin=1 m

Toide võtta AJ
Vetiku:(Rakvere L) ol. olevalt
F6 fiidrilt. Ol. olev trafo välja
vahetada uue 400 kVA
21(10,5)/0,41kV trafoga.
Paigaldada alajaama uus
sularitega vinnaklüliti.

Ettevaatust! Ristumine
keskpinge trassiga.

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga.

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga.

Ettevaatust! Ristumine
Andigo sidetrassiga.

Ettevaatust! Ristumine
Andigo sidetrassiga.

Ettevaatust! Ristumine
Andigo sidetrassiga.
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1. Sidetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetõid kutsuda kohale võrguhaldaja ja
täpsustada trasside sügavused.
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Haljastus
Asfalt

Kruus

Haljastus

1,
2 11

1

1

Martin Bluum, 56969904

Enefit OÜ 23-182

Asendiplaan

18.12.2023

Miku kinnistu liitumine madalpingel, Vetiku küla, Vinni
vald, Lääne-Viru maakond. LC0448

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A1

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

10 cm

0,4

Hoiatuslint

Projekt. kaabel
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 Tüüp 5

Laius vastavalt plaanile

Ol.olev asfalt

PAEKILLUSTIK

0,
1

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm

10 cm
15 cm

20 cm

10 cm
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Kruusa taastamine
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. liitumiskilp (koos reservtoruga tarbijale)

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev kõrgepinge kaabel

Katastriüksuse piir

1W1 1W1 1W1

Tingmärgid

Ol. olev sidetrass

Ol. veetrass

Puurimiskaevik

Ol. veetrass

Proj. kinnisel meetodil puurimine1W1 1W1 1W1

Kruusa taastamine (kaevetööde ala)

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
88 Rakvere-Rannapungerja tee

M 1:250 1:200

0,3 m

Ol. olev või planeeritav maapind

LK226314  +81,80

Märkused
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 11120G 07.12.2023,
Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides.  Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ
poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr  462977
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Riigitee maaüksusel paigaldada elektrikaablid 750N kaitsetorusse minimaalselt 1,0 m sügavusele.
6. Riigiteega ristuvad elektrikaablid paigaldada 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1,5m teekattest.
7. Riigitee mahasõitudega ristuvad elektrikaablid 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1,2 m sügavusele.
8. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga
vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
9. Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.
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