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Olemasolev PJK HEJ generaatoriruumis
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Olemasolevad koormused

Pot.ühtlustus

Pot. ühtlustus:
olemasolev maandussüsteem
olemasolevad kõrvalised juhtivad osad

täpsemalt vt olemasolevalt
potentsiaaliühtlustusskeemilt
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Olemasolevasse liitumispunkti projekteeritavasse kilpi JK1

MÄRKUSED:
· HEJ PJK ja JK1 vaheline maakaabel valida koormuste ja lühisvoolude järgi

selliselt, et võimsuskadu inverteri ja PJK vahel ei oleks suurem kui 1% (min
5x70mm2 AL).

· Jaotusseadme sisesed ühendused teha isoleeritud montaazijuhtmega Cu
min 25mm2.

· Faasijuhtmed mustad, neutraal sinine ja PE kolla-roheline.
· Kiulise montaazijuhtme kasutamisel tuleb otsad hülsistada.
· Paigaldamisel täpsustada nõuded seadmetootja paigaldusjuhendist.
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