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Proj. toitekaabel kaitsetorus AXPK4Gxx
1xD75, B klass

Proj. väravate toitekaabel kaitsetorus
 MCMK 2x6/6  1xD50, A klass
CAT6 kaabel 1xD50, A klass

Proj. puurkaevu toitekaabel kaitsetorus
 MCMK 2x6/6  1xD50, B klass

Proj. pumpla toitekaabel kaitsetorus
 MCMK   1xD50, B klass

Proj. biopuhasti toitekaabel kaitsetorus
 MCMK   1xD50, B klass

 biopuhasti toitekaablid kaitsetorudes
Proj. väravate, pumpla, puurkaevu,

 MCMK   4xD50, A klass
CAT6 kaabel 1xD50, A klass

Proj. puurkaevu toitekaabel kaitsetorus
 MCMK 2x2,5/2,5  1xD50, B klass

Proj. toitekaabel kaitsetorus XPK5Gxx
1xD50, B klass

Proj. valgustuse toitekaabel kaitsetorus
 MCMK 2x6/6  1xD50, B klass
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PROJEKTEERITUD 0,4kV VALGUSTUSE TOITEKAABEL PVC KAITSETORUS (B-KLASS, SÕIDU TEE ALL A-KLASS , D=50mm)
PROJEKTEERITUD MAANDUR 
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PROJEKTEERITUD TOITEKAABEL PVC KAITSETORUS (B-KLASS, SÕIDU TEE ALL A-KLASS)

PROJEKTEERITAV  LIITUMISPUNKT
PJK PROJEKTEERITUD  HOONE PEAKESKUS

PROJEKTEERITUD  VALGUSTI IP66 

PROJEKTEERITUD  PVC KAITSETORU  A-KLASS
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TINGMÄRGID:

ehitusala, krundipiirist 4m

projekteeritav hoone

proj. hoone sissepääs

proj. hoone välisnurga number
1

proj. sillutis, betoonkivi sillutis

prügikastid sillutatud alusel

olemasolev kõrvalhoone

puurkaev

olemasolevad puud

lisatavad puud

KOORDINAADID:

1) 6588767.9246 561729.6734
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TEHNILISED ANDMED

Krundi tunnus 24501 :001:2649
Krundi pindala 15691 m²
Krundi sihtotstarve 100% elamumaa

PROJEKTEERITAV  ELUMAJA
Hoone kasutusotstave 11101 Üksikelamu
Tulepüsivusklass TP-3
Tuleohutusest tulenev ehitise liigitus I kasutusviis

Ehitisealune pind 390,2 m²
Maapealse osa alune pind 390,2 m²
Maapealsete korruste arv 2 (1+katusealune)
Maa-aluste korruste arv -

Hoone null ±0.00= abs 38.45
Absoluutkõrgus (maapinnast) 44.70 m
Kõrgus (maapinnast) 6.7 m
Pikkus 18.5 m
Laius 18.5 m
Sügavus  -  m

Suletud brutopind 416,9 m²
Suletud netopind 291,5 m²

sh. köetav pind 291,5 m²
sh. mitte köetav pind -
sh, madala temp. pind 36,8 m²
sh. tehnopind 6,0 m²
sh. üldkasutatav pind -

Maht 1548 m³
Maapealse osa maht 1548 m³
Maa-aluse osa maht  -
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MÄRKUSED: 1. Enne kaevetööde ja ehitustööde alustamist võtta ühendust teiste ristuvate tehnorajatiste trasside ja maaomanikega või nende esindajatega. Enne kaevetööde ja ehitustööde alustamist võtta ühendust teiste ristuvate tehnorajatiste trasside ja maaomanikega või nende esindajatega. 2. Teiste tehnorajatiste trassidega ristumisel teha kaevetööd käsitsi. Teiste tehnorajatiste trassidega ristumisel teha kaevetööd käsitsi. 3. Kaabelliini nõutavad püstvahekaugused ristumisel: sidekaabliga min-0,15m; drenaazi-, vee- ja kanalisatsioonitoruga  min 0,5m; kaugküttetoruga min 0,3m; Kaabelliini nõutavad püstvahekaugused ristumisel: sidekaabliga min-0,15m; drenaazi-, vee- ja kanalisatsioonitoruga  min 0,5m; kaugküttetoruga min 0,3m; gaasitoruga min 0,2m, elektrikaabliga 0,1m. 4. Kaabeliini nõutavad rõhtvahekaugused rööpkulgemisel: sidekaabliga min 0,3m; drenaazi-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 1m; kaugküttetoruga min 2m; Kaabeliini nõutavad rõhtvahekaugused rööpkulgemisel: sidekaabliga min 0,3m; drenaazi-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 1m; kaugküttetoruga min 2m; gaasitoruga min 1m, elektrikaabliga min 0,07. 5. Elektrimontaažitööde teostamisel tuleb täita EVS-standardisarja EVS-HD 60364-5 nõudeid ja Eesti Energia AS ettevõttestandardi EE 10421629-JV ST Elektrimontaažitööde teostamisel tuleb täita EVS-standardisarja EVS-HD 60364-5 nõudeid ja Eesti Energia AS ettevõttestandardi EE 10421629-JV ST 5-6:2001 "(0,4...20) kV Võrgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid" nõudeid ja Telia AS juhendid "Telekommunikatsioonirajatistel teiste isikute poolt teostatavate tööde kord" nõudeid. 6. Projekteeritavad kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1,0 m sügavusele. Projekteeritavad kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1,0 m sügavusele. 7. Projekteeritavad toitekaablid paigaldada PVC kaablikaitsetorusse (B-klass), sõidutee all A-klassi torudes. Projekteeritavad toitekaablid paigaldada PVC kaablikaitsetorusse (B-klass), sõidutee all A-klassi torudes. 8. Projekteeritavad toitekaablid ja sidekaablid paigaldada ühisesse kaevisesse. Projekteeritavad toitekaablid ja sidekaablid paigaldada ühisesse kaevisesse. 
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