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Proj. komplektalajaam

AJ16953 (KAJ 630VM)

Trafo: 400 kVA; 21/10,5/0,41 kV
Kontsentraator: ei paigaldata
Bilansiarvesti: paigaldada (proj. kaoobjekt).
KAJ kérgusmérk: 40,50

.

Proj. 0,4 kV maakaablid (paralleel):
1: MPL438615; AL 4x240 mm?

2: MPL438616; AL 4x240 mm?
(AJ16953 F1 - LK235707)

L= 12/2x20 m (trass/kaabel)
2xPE@160; 450N; L=2x 12 m

- vahekaugus kaevikus 0,25 m

- stigavusel 0,7 m

Proj. liitumiskilp LK235707
PK: 3x400A, P2P, (laadija)
Maandus, pot. ring

Kuuseheki hdredam koht.
Hekipuude pdohijuurestikku mitte kahjustada.

Ol. olev tarbija kaabel
(Kohvik); AL 4x50

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL434666; AL 4x120 mm?
(AJ16953 F3 - LK233454)
L=29/40 m (trass/kaabel)
MP: PE@110; 450N; L=29 m
- stigavusel 0,7 m

Proj. litumiskilp LK233454

PK1: 3x40 A, ol. arvesti, (Lihula mnt 15)
PK2: 3x25 A, ol. arvesti, (TRAM TV)
PK3: 3x16 A, ol. arvesti, (Mast Soorebane)
Maandus, pot. ring

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPLtarbija1; AL 4x25 mm?
(LK233454 - Jatkumuhv ("TV kilp"))
L=7/10 m (trass/kaabel)

MP: PE@50; 450N; L=7 m

- stigavusel 0,7 m

Proj. 0,4 kV maakaabel:

Nr. ER-kaabel-001; AL 4x50 mm?
(LK233454 - Jatkumuhv (mast Soorebane)
L=9/15 m (trass/kaabel)

MP: PE@110; 750N; L=9 m

- stigavusel 0,7 m

Ol. olev tarbija kaabel
(TRAM TV); AL 4x35

Ol. olev tarbija kilp|
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Proj. 10 kV &huliini kandemast
M12A

Mast: 11m, klass 3, tanaliit
Kolmnurk-kandetraavers (SH60)

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL409885; AL 3x50 mm?
(OL M1 - AJ16953)

L= 60/80 m (trass/kaabel)

-5 CE—— %_.mmmﬁmam kruusakate - 3 m?
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j. 0,4 kV maakaabelliin (1 kaabel)
j. 0,4 kV maakaabelliin (2 kaablit)
j. kaablikaitsetoru (750 N)

j. kaablikaitsetoru (450 N)

j. komplektalajaam

j. jaotuskilp

umiskilp
maanduspaigaldis

Shuliini mast

mastitdmmits

demonteeritav 10 kV Shuliin
demonteeritav 0,4 kV ohuliin
puude keeluvéénd
kruusakatte taastamine

M 1:25

NB! Viljapuid ja juurestikku
mitte kahjustada

(Idige A)
\ INBI Kaks Gunapuud
maaomaniku
ettenditamisel imber

istutada (puukooli
territooriumi piires).

Leige A|[ s=3m? ]

| Taastatav haljasala

| Taastatav kruusakate|

Laius vastavalt plaanile

Kiilutud settekivikillustik
(pohifraktsioon 16-32,
kiilekillustiku

fraktsioon 8-12mm voi
8-16mm; kulu 25kg/m?)

Kasvupinnas

Tagasitdide
kivivabast pinnasest

Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

im

0,25...0,3m

Tihendatud ehitusliiv (0-8)
200mm KORGUSTE KAUPA

Kaitselint, C-tugevusklass
(toru puudumisel)

im

0,05...0,1m

Kaitsetoru

Hoiatuslint (kollane, veniv kile) (vastavalt asendiplaanile)

0,05...0,1m

Maakaabel
Liivpadi
(toru puudumisel)

Kaitsetoru

Markused katete taastamise kohta:

1. Toéde teostamisel tuleb 1&htuda kohaliku omavalitsuse kaevetééde eeskirjast.

2. Kaeviku taastamisel lahtuda 2015. a. méarusest nr 101 (Tee ehitamise kvaliteedi n6uded).

3. Kasutatav segu peab vastama 2015. a. maaruse nr 101 (Tee ehitamise kvaliteedi néuded) lisale 10 (pos. 1).

4. Kaevik tihendada kdrguste kaupa, k=0,98.

5. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta ja arvestatud on olemasolevate teede
piki- ja pdikkalletega.
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