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Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M1 kuni M14
Ltrass=1284m
Vt demontaaži plaane
Mastile M14 lisada tõmmits, demonteerida tugi

Taastada ühendus M14 ja M121 vahel
õhuliini juhtmega AS35 L=16m

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M15 kuni M47A
Ltrass=3125m
Vt demontaaži plaane
Mastile M15 lisada tõmmits
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Töö nr:
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jaanus@stromtec.ee
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Päevalille 2-2, Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaani osa

M1:500 A3

23.11.2023

010
Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa
Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LR8973

Jaanus KaldojaKontrollis:

STRΩ   TEC

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

                                        Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Projekteeritud 10 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Paigaldus kinnisel meetodil

                                        Projekteeritud jaotuskilp
                                        Projekteeritud liitumiskilp

                                        Projekteeritud komplektalajaam

                                        Projekteeritud jätkumuhv

                                        Projekteeritud mast, tugi, tõmmits

                                        Katastriüksuse piir

                                        Projekteeritud maanduskontuur
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                                            Projekteeritud keskpinge harukilp


