L — Mast 18 ehitada I6pu-
hargnemismastiks.
Paigaldada témmits.

Demonteeritav 15 kV ohuliini
ristumine 110 kV 6huliiniga
(L134A).

Drenaazi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud
torud sama ldbim&dduga plasttoruga.

Demonteeritav 15 kV OL
ristumine teega 24113
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