
Proj. maakaabel torus mastist M27 proj. jaotuspunkti (AJ12679)
- AHXAMK-W 120+35; 1xØ160mm 450N; kaabli nr: KPL210913
- LTRASS=898m
- Kaabel koos toruga paigaldada lahtisel ja kinnisel meetodil.
- Kaabel paigaldada min. 1,0 m sügavusele olemasolevast maapinnast.
- Ühendamisel lähtuda joonisest 14.

Proj. jaotuspunkt "AJ12679" HEKA VM
- Proj. jaotuspunktile ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis (R≤4Ω).
- Proj. jaotuspunkti paigaldamisel juhinduda joonistest 15.
- Kliendile paigaldada kaablikaitsetoru 1xØ160mm L=2m

Trassipuhastus 438 m²
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Alusplaanina on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 220526G1). Koostamise aeg: 05.07.2022; Koordinaadid L-EST 97 
süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 390001
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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