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Lehtede paigutus:

Markused:

1. Maakaabel paigaldada 0,7m sligavusele, ristumisel sdiduteega 1m stigavusele ja 750N torusse.

Ristumisel teiste tehnovérkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada ndutavad vahekaugused.
Ristuvale tehnovérgule lahemal kui 2m kaevata kasitsi.

2. Peale kaevetdode 16ppu taastada téodele eelnenud olukord. Taastada katted.

3. Paigaldus- ja ehitustoodel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OU ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskdlastamisel esitatud nduetest.

4. Elektrikaablite suigavus riigitee maatksusel minimaalselt 1,2m, ristumisel riigiteega 1,5m, kinnisel
meetodil rajatavates I6ikudes paigaldada kaabel vahemalt 1,5m stigavusele maapinnast. Riigitee
maaulksusel kaabel paigaldada 750N torusse(lahtisel kaevel), kinnisel meetodil 1250N torusse.

Tahistused

XW2 Projekteeritav KP kaabelliin torus( X naitab kaablite arvu)

Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev MP 6huliin
Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass
>< Demonteeritav liin/objekt

Olemasolev KP 6huliin

Kinnisel meetodil paigaldatav trassiosa
Projekteeritav puurimiskaevik

Katastripiir
Raieala

ZINI:

Kruusatee taastamine
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