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Vaade 18

Tingmarke

w2 Projekteeritud KP maakaabelliin
Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
Projekteeritud kaitsetoru (750 N)

Raadamisala

X

X

X - Demonteeritav KP 6huliin
— Olev KP kaabel

Katastriuksuse piir

Markused:

1. Ehitustddd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevdondis ja teemaal.
2. Kaabli vahim siigavus mulde all on 1,5 m.

3. Kaabli véhim stigavus mulde ndlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tahistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pérast kaldjoont liini pikkus

705,

Kasutatud materjal:

0&..00%

1. Geoalus - Kirjanurk OU (t66 nr. 10385G) 07.2023

Vaade 17

Vaade 19

Kérgused EH2000 susteemis

Projekt Réapina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Rapina vallas Pdlvamaal (Il etapp) Tellija
Enefit Connect OU
Joonis . . Joonise nr
E Asendiplaani vaated 18-19 IP6203-K 2-1
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