==VARIAX Téss nr. 128-25
VENTILATSIOONISUSTEEMI PASS
Obj ekt: MILJ OOTERAAPIAKODU,
KUNNAPUU TN. 116, TALLINN.

Tellija: SPIRAAL OU
Mooni tn. 60-76, Tallinn.

SV-2
Lk.1/2

EAIK

EN ISO/IEC 17025
L113

SUSTEEMI ULESANNE: Sissepuhe ja viljatdmme parempoolse boksi ruumides.

VENTILAATORI ASUKOHT: Tehnoruumis.

TOO REZIIM: Pidev.

VENTILATSIOONISEADME / VENTILAATORI/ EL. MOOTORI TEHNILISED ANDMED

Tootlikkus [1/s]
Ventilatsiooniseade / ventilaatori
mark Projekt Tegelik
Sissepuhe +134 +131
VERSO R 700
Viljatdmme -134 -133

REGULEERIMINE JA MOOTMISED ON TEOSTATUD VENTILAATORITE JARGMISTEL REZIIMIDEL:

Sissepuhe: Mdddetud kiirusel KODUS, juhtpuldi ndidul 73%

Viljatdomme: Moddetud kiirusel KODUS, juhtpuldi nédidul 71%

Madtepunkt Asend A; Keskmine rohk ?)hu Ohuhulk
- Kogf1ts~1§:nt k; 1111§u- [I/s]
Otluj agaja n}girk, Rlst!mke- H Hst mise
Nr. Shutoru moot pind [Pa] Ap kiirus [ proieky .
[mm] [m?] [Pa] [m/s] Vajalik Tegelik
SISSEPUHE
1S2 | KIR 100 180° A+3 Ap=21 5 5
2S2 | RONDO @100 - AIRFLOW 15 15
352 | RONDO @100 A=1 AIRFLOW 8
4S2 | RONDO @100 A=1 AIRFLOW 8 7
5S2 | RONDO @125 A=0 AIRFLOW 20 21
6S2 | RONDO @100 A=0 AIRFLOW 15 15
7S2 | RONDO @100 A=2 AIRFLOW 8 7
8S2 | RONDO 3100 A=2 AIRFLOW 8
9S2 | DSK 200 A=10 Ap=25 47 45
VALJATOMME
1V2 | OPV 100 A-10 Ap=26 5 5
2V2 | RONDO @100 A=1 AIRFLOW 15 15
3V2 | RONDO @100 A=3 AIRFLOW 6
4V2 | RONDO @100 A=2.5 AIRFLOW
5V2 | RONDO @100 A=0 AIRFLOW 15 15
6V2 | RONDO @100 A=2 AIRFLOW 8
7V2 | RONDO @100 A=2 AIRFLOW 8

Toast on lubatud teha koopiaid ainult tervikuna. Uksikute lehtede paljundamine lubatud ainult OU Variax kirjalikul loal.
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VENTILATSIOONISUSTEEMI PASS

SV-2

MILJOOTERAAPIAKODU, KUNNAPUU TN. 116, TALLINN. 1k.2/2
. Asend A; . Ohu ~
M&otepunkt Koefitsient k; Rohk liiku- Otﬁ‘};ﬂk
Ohujagaja tiiiip, Ristldike- Ha Hst mise
Nr. Shutoru moot pind [Pal Ap kiirus | Projekt/ Tecelik
[mm] [m2] [Pa] | [m/s] | Vajalik ceelt
8V2 | RONDO @100 . AIRFLOW 15 17
9V2 | RONDO @100 A=1 AIRFLOW 7
10V2 | RONDO @100 A=1 AIRFLOW 8
11V2 | RONDO @100 A=0 AIRFLOW 15 15
12V2 | RONDO @100 A=2 AIRFLOW 8 8
13V2 | RONDO @100 A=0 AIRFLOW 15 15

Toadst on lubatud teha koopiaid ainult tervikuna. Uksikute lehtede paljundamine lubatud ainult OU Variax kirjalikul loal.

OU Variax Akadeemiatee 33 12618 Tallinn Tel./Fax 6 513 546 Registrikood 10479417  variax@variaxee www.variax.ee

T66 nr. 128-25

Maétmiste kuupgev 27.08.2025.a.

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L113




