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Mastile M127 paigaldada uus tugi.

Vana tugi demonteerida.

Demonteerida 11 Kärsoni LP (Gevea).

23228 Elia tee

94301:002:0941

Laatsi85501:001:1339

Laatsi94301:002:0492

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega

paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt

750N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega

paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt

750N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M73 - M139

(koos mastidega M74-M138), trass=3945 m.
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Paigaldada põllul 1,2 m sügavusele,

Mastist M126 demonteerida Kärsoni LP

mastivõimsuslüliti ja tõsta see ümber Toome

alajaama juurde masti M66 LP17300.

KPL230424
AJ15643 - M127

Al3x120 mm², trass=445 m, L=470 m

Kaabel paigaldada 0,5 m kaugusele kinnistupiirist

ja põllul 1,2 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega

paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt

750N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.
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TINGMÄRGID:
1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus

- Katastripiir

- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt

D - Olemasolev drenaažitrass
- Projekteeritud tugi, mast (asendamine),
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