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Demonteerida KP dhuliin koos mastidega Niida M_VL kuni M73.
L= 2913 m ohuliini ja 29 masti + 8 tuge ja 1 tommits

Kuupéaev: 05.08.2024

IH/24/011

Méigu 3, Tallinn
10112
ToOO6 nr:

Aadress:
11445550

Reg. nr:

Joon nr:  004/4(6)

liis.tammekand@

enersense.com
Mdodtkava:1:1000

Toovotja:
@ enersense

E-mail:

Tellija:

Projekteeris: Liis Tammekand
Janar Kubbi

Kontrollis:

To66 nimetus: Jé;ala Uleviimine 20kV Il etapp
IP7218

Joonise nimetus: Demonteerimine
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