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1.  projekteeritud 15 kV maakaabel paigaldada maapinnast ja kraavi pdhjast min 1 m siigavusele.
2. Valjakaevatud kividest suuremad kui @ 80 mm eemaldada tagasitaite materjalist ning vedada
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minema ning ladustada maaomanikuga kokkulepitud kohta. Kaevisejalg tihendada ja tasandada,

arvestada kaevise jarelvajumisega.
3. NB! geoalusele kantud drenaazitorustike asukohad on orienteeruva skemaatilise tapsusega

naitamaks nende vdimalikku paiknemisala ja GUhendusskeemi. Tapsed torustike asukohad
tuvastada toode kadigus. Enne mastide demonteerimis- ja paigaldustdid kaevata kasitsi lahti
toopiirkonna ala tapsustamaks tddpiirkonda jaavate drenaazitorustike tegelikud asukohad.

4.  Drenaazi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva
Kaardilehtede jaotusskeem
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I&bimddduga plasttoruga, thenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaazitoru
I&bivajumise valtimiseks pinnas eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus.
5. Raiuda kaablitrassi kaitsevoondis olevad puud ja vdsa, kannud juurida.
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Raiuda vésa ja oksad
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Raiuda liinitrassi rajamisele
ettejddvad vosa ja oksad
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1,2- 1,5 m kaugusele liivapdjale ja
paigaldussiigavusega min 1 m. Raiuda
20302: 001: 0730
Tamme

kaablitrassile Izhemal kui 1 m kaugusel
olevav vdsa ja toéde tegemisele

15 kV kaablid paigaldada tee servast
ettejadvad puude oksad vastavalt
vajadusele. Raiejaitmed koristada.
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