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Valgustiheduse mõõtmiste protokollis on kasutatud standardis EVS-EN12464-1:2021 ja 
EVS-EN 1838:2013 toodud nõudeid
Hooldeteguri väärtuse määramisel on arvestatud analoogsete hoonete projektides kajastatud
väärtustega.
Valgustustihedust mõõdeti ööpäeva pimedal ajal

Mõõtmised teostas: allkirjastatud digitaalselt J.Sein

Mõõteprotokollid ja aruande vormistas: allkirjastatud digitaalselt J.Sein
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