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Tõsta ümber puitmast M18 koos 

toega uuele asukohale. Hoonesse 

suunduv õhuliin lõigata lühemaks ja 

ühendada uuesti mastile.
Paigaldada uus õhuliin mastide 

M17 ja M18 vahele. 

EX 4x70, L=53m.

M17

M18

~
~

LK241194, 1‐kohaline
Pk=40A
h=58.25
PLC arvesti
Kilbi teeninduskülg tee poole

Taastada haljasala!
S=11m²

NB! Kirsi kinnistul tehnikaga 
liikuda võimalikult vähe! Tehnika 
hoiustamiseks ja liigutamiseks 
kasutada Puhtaleiva‐Voldi 
kergliiklustee L9  kinnistut.

Lõigus M17 ‐ LK241194
MPL448944 (AXPK4G50)
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus 
L=10m (trass) / 23m (kaabel) / 12m (kaitsetoru)
paigaldussügavus: 1,0m

M17
Mastile ehitada 
korduvmaandus

12,427km

1.0

TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).

0.7

0.3

Märkelint

min 0.1

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
PVC 160 kaitsetoru 
Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas 

MAAKAABLI PAIGALDUS 
 HALJASALA ALLA 

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 450N

Tagasitäide, liiv

Kasvupinnas, 
maksimaalne osakeste 
suurus 20mm

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

muru (külvinorm 
20..30 g/m2)

Alusplaanidena on kasutatud:
‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 280812G1). Koostamise aeg: 12.08.2026; Koordinaadid L‐EST 
97süsteemis, kõrgused EH‐2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 514522.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

ASENDIPLAAN
Roland Mölder
Siim Holtsmann

Puhtaleiva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Virmalise kinnistu elektriliitumine madalpingel. roland.molder@enersense.com
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TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus 

Projekteeritud maanduspaigaldis

Olemasolev 0,4kV õhuliin
Taastatav heinamaa
Taastatav haljasala
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