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Ettevaatust ristumine 10 kV kaabliga!

8,60 km

Olemasolev AXPK4x120 maakaabel kaevata lahti ja poolitada. 
Soola 10/0,4 kV alajaam F2 0,4 kV fiider.

paigaldatava jaotuskilbini. Ühendused teha jätkumuhvidega pinnases.
 Kaablijätkud kaitsta kaitsetorudega 2x 450N/110mm/ 3m
 Alajaama poolne kaabel ühendada jaotuskilbi lattidele (MPL440207)
Edasiminev kaabel F1 kaitselülitile (MPL432183)

Kaabel pikendada kahe AXPK4x120 kaablijätkuga (L=3/7m) 

7m

LK236539 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases. 3x20A. 
Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4. 
Kõrvuti jaotuskilbiga. LK-JK otseühendus. Uksega tee poole.

Proj. jaotuskilp JK70800, sokliga pinnases. 
Kõrvuti liitumiskilbiga. Märketulbaga.
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