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Tööprojekt

59171680

0,4kV Elektrivõrgu plaan

Pühajärve rannapargi laadimistaristu elektrivarustus, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond

Hendrik Vissel
Karl-Magnus Rebane

Elektrilevi OÜ

Kinnistu piir
TINGMÄRGID

1W1 1W1

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud kaitsetoru 750N

Projekteeritud MP kaabel

Projekteeritud kaitsetoru 450N

Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 488153
2. AJ Pühajärve:(Otepää) asendanda olemasolev trafo uue 400kVA trafoga.

AJ Pühajärve:(Otepää) paigaldada uus fiider, millest võtta toide,
paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC3460-1 ja LC3460-2

3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
Kinnisel meetodil paigaldada maakaabel vastavalt ristmevälja joonisele 1.
Truubiga ristumisel maakaabli minimaalne sügavus truubist 1m!

4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest

eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide
kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Projekteeritud maakaabel ristub sidetrasside ning tuupidega. Enne

ehitustööde algust teha kindlaks trasside/truupide sügavused!

Olemasolev MP maakaabel
Olemasolevad MP kilbid

Projekteeritud kaitsetoru 1250N kinniselt

Puurimiskaevik

SS Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev sidetrass

Maakaabel AXPK 4x300
NR: MPL437688
Trass =35m
L=45m

Projekteeritud
LK235152

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
kinnisel meetodil
Trass=24m
L=27m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
Trass=11m
L=18m

Asendada AJ
Pühajärve:(Otepää)
olemasolev trafo uue
400kVA trafoga!

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
Trass=2m
L=4m

Ettevaatust!
Sidetrass!

Ettevaatust!
Sidetrass!

Ettevaatust!
Sidetrass!

Ettevaatust!
Truup!

Ettevaatust!
Truup!

Ettevaatust!
Maakaablid!


