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 Olemasolev 160mm kaitsteoru kaevata
kaabli sisse tõmbamiseks lahti. Paigaldada

poolitatav kaitsetoru  L=3m.
Asfalti taastamine 3m2

 Olemasolev 160mm kaitsteoru kaevata
kaabli sisse tõmbamiseks lahti. Paigaldada

poolitatav kaitsetoru  L=3m.
Muru taastamine 3m2

 Olemasolev 160mm kaitsteoru kaevata
kaabli sisse tõmbamiseks lahti. Paigaldada

poolitatav kaitsetoru  L=3m.
Asfalti taastamine 6m2

 Olemasolev 160mm kaitsteoru kaevata
kaabli sisse tõmbamiseks lahti. Paigaldada

poolitatav kaitsetoru  L=3m.
Muru taastamine 3m2

MPL433205, EPT AJ - LK232519,
AXPK4G240 l=215m, trass l=205m

EPT AJ

150702LK
LK232519

 Lõigus A-B tõmmata kaabel
olemasolevasse 160mm kaitsteorusse

(L=188m), kaevatas trassil esitatud kohad
lahti.

A

A

B

 Lõigus C-D tõmmata kaabel
olemasolevasse 110mm kaitsteorusse

(L=9m). C

D

Ettevaatust
gaas!

(AS Gaasivõrk)

Ettevaatust
sidekanalistasioon!

Ettevaatust
gaas!

(AS Gaasivõrk)

Ettevaatust
sidekanalistasioon!

Ettevaatust
survekanalistasioon!

Ettevaatust
vesi, kanalistasioon  ja
survekanalistasioon!

Ettevaatust
sidekanalistasioon!

(MTÜ Eesti Andemsidevõrk

Ettevaatust
sidekanalistasioon!

(Telia Eesti AS)
Ettevaatust

vesi, kanalistasioon  ja
sajuveekanalisatsioon!

Ettevaatust
maakaablid!

Ettevaatust
sidekaabel!

(Telia Eesti AS)

Ettevaatust
gaas!

(AS Gaasivõrk)

Ettevaatust
gaas!

(AS Gaasivõrk)

Liitumiskilp paigaldada
olemasoleva liitumiskilbi kõrvale,
uksega tänava poole. Kilbist tuua

välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø160mm, l=2m).
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Kasutatud geoalus:Kirjanurk OÜ töö nr 12786G. Oktoober 2024.

projekteeritud 0,4kV maakaabelliini paigaldus olemasolvasse reservtorusse
projekteeritud 0,4kV maakaabelliin 450N kaitsetorus
projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
projekteeritud liitumiskilp
projekteeritud asfaltkatte taastamine
projekteeritud murukatte taastamine
katastripiir

TINGMÄRGID

1W1 1W1

1W1 1W1

Haljasala taastamise ristlõige
0,

7

0,4

0,
1

Hoiatuslint

MURUSEEMNE KÜLV
HUUMUSMULD (tihendatult) 10 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
Kivivaba kohalik pinnas
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

10 cm

Hoiatusl int

0,
7

0,4

0,
1

Kõnnitee asfalti taastamise
ristlõige

ASFALTBETOON AC 8  surf (grani it) 70/100
PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32, kiilumisega
(kiilekillustiku f r.
vt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded")
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

5 cm

20 cm

20 cm

10 cm

Projekt. kaabel kaablikaitsetorus

Projekt. kaabel kaablikaitsetorus

0,3

0,3
0,3

0,3
0,3

0,3

Pinnakatete taastamise ristlõiked


