
Olemasolev  KP mast  asendada puitmastiga (kreosootimmutus,  11m, 3.kl).Kandetraavers kmpl.
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 Olemasolev Õhuliin AS‐25, AS‐35 ja AH‐50  asendada mastilt M238 Kuni M33 BLL99‐ga
L=7998m

Olemasolev  KP mast  asendada puitmastiga (kreosootimmutus,  11m, 3.kl).Kandetraavers kmpl.Eemaldada võsa 5029m²
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