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Lahtisel meetodil paigaldatavad keskpinge ja madalpinge maakaablid

kaablikaitsetorus (KP-Ø160, MP-Ø110, 750N), H

min

=1.0m:

1) KPL222532, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV,

AJ KORDONI - AJ14638, L

trass

/L

kaabel

=344/348m

2) KPL222533, AHXAMK-W 3x240+35Cu 24kV,

AJ14638
 - KP ÕL M33,

 
L

trass

/L

kaabel

=336/350m

3) reservtoru Ø160
, 
AJ14638

 - KP ÕL M33, L

trass

=340m

4) reservtoru Ø160
, 
MP ÕL M7(LK41-3)

 - KP ÕL M33, L

trass

=192
m

Demonteerida Vana-Muuga KTP alajaam ja

õhuliini mastid

Keskpinge maakaabel KPL66601

jätkata uude AJ14638 alajaama.

Mast nr 33 demonteerida.

Olemasolev mast asendada uue puitmastiga (klass 4, H=10m).

Tõmmits demonteerida. Rajada maandus.

Olemasolev valgusti ja tänavavalgustuse liitumis-lülituskapp tõsta uuele mastile nr 1.

Lülituskilbist kuni mastini 2 paigaldada tänavavalgustuse toitekaabel

AXPK 4G35, L

trass

/L

kaabel

=42/56m (kaablikaitsetorus).

Mastile tõsta tagasi G4S seadmed.

Raudteeülesõidukoha tänavavalgustuse toide taastada.

Olemasolev mast asendada uue

puitmastiga ja uue toega.

(klass 3, H=10m; tugi klass 2, H=11m)

Rajada maandus.

Olemasolev valgusti tõsta uuele mastile.

Madalpinge õhuliini koridori rajamine.

Puuokste lõikus (L=5m)

Keskpinge õhuliini alla, kahe kinnistu piirile,

paigaldada uus mast koos toega.

(klass 3, H=11m; tugi klass 2, H=12m).

Vana mast nr 32 demonteerida.

Paigaldada uus puimast koos kahe toega.

(klass 3, H=10m; 2x tugi klass 2, H=11m)

Rajada maandus.
Mastilt demonteerida tugi.

Ol.olev õhuliin AMKA

tõsta uuele mastile. (L=32m)

Transpordiameti teemaal paigaldada

keskpinge ja madalpinge maakaablid

lahtisel meetodil ja 750N kaablikaitsetorus H

min

=1.0m.

NB! Peale ehitustöid kiviaed taastada.

Lahtised kivid tõsta kaablitrassi kõrvale (kinnistute piirile)

Vastuvõtu kaevis

(truubist min. 2m)

Paigaldatavad madalpinge maakaablid

kaablikaitsetorus (Ø110 750N), H

min

=1.0m:

1) MPL413788, AXPK 4G240,

MP ÕL M2(F2)
 - 

MP ÕL M45(M51 suund)
, L

trass

/L

kaabel

=69/92m

2) MPL413789, AXPK 4G240,

MP ÕL M2(F4)
 - 

MP ÕL M45(M46 suund)
, L

trass

/L

kaabel

=69/92m

3) MPL413777, AXPK 4G120,

MP ÕL M45(F4)
 - 

MP ÕL M1
, L

trass

/L

kaabel

=28/50m

Raudteeülesõidukoha tänavavalgustuse toide taastada.

Olemasolev mast asendada uue puitmastiga.

(klass 4, H=10m). Demonteerida tugi.

Olemasolev valgusti tõsta uuele mastile.

Asendada uue F4 ÕL juhtmed (AMKA 3x16+25, L

trass

=22m)

Kinnisel meetodil paigaldatavad

keskpinge, madalpinge ja

tänavavalgustuse maakaablid.

L=34m, h

min

=1.0m.

4xØ160 1250N ja 3xØ110 1250N
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