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Demonteerida ühisriputuses 

olev 0,4 kV õhukaabel

AJ Hullo F6: M6...M9. 
AMKA 3x50+70, L=143m.
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DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ilmatsalu 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee

Projekt: 

Joonis: 

Projekteeris

Joonise nr:  

Tellija:

LehtiLehtMõõtkava

Külamaja laadimispunkti liitumine elektrivõrguga
Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa

Elektrilevi OÜ

JT3063-1
Asendiplaan

1

Aro Kivisild

2

1:1000

__.__.2025

__.__.2025Aro KivisildKontrollis

Staadium Tööprojekt

Platsi 

90701:001:0871

Antsuküla tee

90701:001:0672

Bakerjase

90701:002:0406

Külamaja

90701:002:0381
Kooli

90701:002:0392 Kiige tee

90701:001:0881

Kiigeplatsi

90701:001:0826

Nytomase

90701:002:1390
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Kiige tee 

90701:001:0831

Kaevu 

90701:001:0856

Samba 

90701:002:0389

LK234324
(LPK: 3x200 A)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:

AJ Kiige F3...LK234324
(AXPK 4G240); L=276m, trass: L=269m (MPL436223).

Paigaldada kaabliga ühisesse kaevikusse reserv-

toru (∅160 mm, L=269m).

* Demonteerida mastilt nr 9 liitumiskilp 

  LK223767. Klient organiseerib toite 

  taastamise projekteeritud liitumis-

  kilbist LK234324.

* Mastil nr 9 ühendada kokku

  AJ Hullo F6 ja Hullo F8.
AJ KIIGE
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 Tingmärgid:

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
Projekteeritud reservtoru

Projekteeritud maanduspaigaldis

Olemasolev maanduspaigaldis

Demonteeritav ühisriputuses olev 0,4 kV õhukaabel

Olemasolev 10 kV õhuliin

Olemasolev 0,4 kV õhuliin  

Olemasolev 10 kV maakaabel

Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Side-õhuliin

Katastripiir

Olemasolev alajaam

Riigitee kaitsevööndi piir
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